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図 1-1 後楽一丁目 
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1.1.1 未利用エネルギーの熱賦存量 





表 1-1 未利用エネルギーの種類と特徴[2] 













 海水 水 5 ～ 25 HP 熱源水，冷却水 8,510,138 
河川水 水 5 ～ 25 HP 熱源水，冷却水 6,297,806 
地下水 水 10 ～ 20 HP 熱源水，冷却水 - 
下水 未処理水 5 ～ 30 HP 熱源水，冷却水 274,891 











高温ガス 200 ～   発電，熱源，直接利用 1,286,971 
温水   ～ 50 熱源水，直接利用 
LNG 冷熱   ～ 5 発電，冷熱源 - 




冷却油 20 ～ 40 HP 熱源水 20,389 
地下鉄 
地下街 空気 10 ～ 30 HP 熱源水 6,253 










 ごみ焼却 高温ガス 200 ～   発電，熱源，直接利用 286,181 
温水(復水器)   ～ 50 熱源水，直接利用 
汚泥焼却 
焼却熱 
(排ガス) 200 ～   発電，熱源，直接利用 
26,109 











 雪氷熱 水，空気   ～ 5 冷却水 - 
地中熱 水，空気 10 ～ 20 HP 熱源水，冷却水 - 
コージェネ 
余剰熱 蒸気・温水 50 ～   熱源，直接利用 - 
合計 - - - 19,537,835 
 
 














図 1-3 外気温と下水温度の比較 
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ホテルなどがある．以下の表 1-2 と図 1-5 に後楽一丁目地区の施設概要を示す． 
 
表 1-2 後楽一丁目地区における下水熱利用概要[3] 
供給区域 東京都文京区後楽一丁目 
 
供給開始 平成 6 年 7 月 1 日 
区域面積 21.6ha (H20.3.31 現在) 
延床面積 294,800m2 (H20.3.31 現在) 
下水量 約 50,000(m3/day) 
供給熱量 冷熱 81,060(GJ/year) 




図 1-5 後楽一丁目地区(ポンプ場と熱利用施設) [3] 
  







心の施設概要を表 1-3 と図 1-6 に示す． 
 
表 1-3 幕張新都心における下水熱利用概要[4] 
供給区域 千葉県千葉市美浜区中瀬1町目 
 
供給開始 平成 3 年 
区域面積 約 49ha (平成 20 年 3 月現在) 
延床面積 919,681m2 
供給時期 通年 24 時間 
下水量 
(H16 年度実績) 
日平均 約 58,523(m3/day) 




図 1-6 幕張新都心[4] 
  












図 1-8 処理場と利用施設の位置関係[3] 
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効率を高めている．図 1-10 に概要を示す． 
 
図 1-10 チューリッヒ近郊の下水処理施設(ARA アドゥリスヴィル)の下水熱利用地域熱供
給システム(20498.4GJ/year の暖房温水供給) (EKZ，Dominik Nogar 氏提供) 
 
ii. ドイツベルリンの商業施設 IKEA(二重管式下水管) 
 管径 1000mm の下水管から下水を取水し，ポンプにより施設内に敷設された管径 700mm






図 1-11 ベルリン商業施設での下水熱利用概略図 図 1-12 下水熱用二重管式熱交換器 
EKZの事務所ビル 熱源建物
地域へ









く必要がある．合流式下水道のイメージを図 1-13 に示す． 
 
図 1-13 合流式下水道概念図 
 
ここで，事例として大阪市における下水道敷設延長距離の推移を図 1-14 に示す．大阪市






































































下水を取水して熱利用することは出来なかったが，平成 23 年に規制緩和が行われている． 
  
























































































































が 0.5～2.0 の間に推定地点全体の 81%が入っており比較的推定精度がよいと思われる． 
ただし，幹線終端部，幹線結合部のみの下水流量しか算定されていないため，管路途中
の建物での下水熱利用を考えた場合に必要な，枝管を含む管路上での下水流量の推定が行






























そこで，本研究では，大阪市内の 18 箇所において下水の流量・温度の実測を 1 年以上行っ
た．この下水管路途中での流量と温度の長期間の実測から，管路途中の下水の流量と温度
の特徴を把握した点は独自性がある．また，降水による下水の特徴を提示する点も新規性


















第 1 章では，本研究に関する背景，既往の研究，目的について述べる． 
第 2 章では，大阪市内における下水管路上における下水流量・温度の実測を行い，その
結果と解析結果を示す． 




第 5 章では， 第 4 章にて算出した建物用途，規模別の省エネルギー効果の試算結果を広
域的な街区に適用し，広域での導入効果の検討を推定する． 
最後に，第 6 章では本論文の総括を行う． 
 以下の図 1-16 に研究の流れを示す． 
 
 
図 1-16 研究の流れ 
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本論文では，表 2-1 に示すように，2010 年 10 月から 2013 年 2 月にかけて，大阪市内の
下水処理区域内の計 17 地点において下水流量と下水温度の実測を行った． 
本論文では，そのうち 2010 年 10 月から 2012 年 3 月までを第 1 期，2011 年 1 月から 2012
年 3 月までを第 2 期，2011 年 5 月から 2012 年 3 月までを第 3 期，2012 年 10 月から 2013 年
2 月までを第 4 期と分類する． 
 





測点を図 2-1～図 2-4 に示す．大阪市は，12 個の処理区に分割されており，それぞれの処
理区に 1 つの下水処理場がある．実測は，大阪市内の中心を南北に連なる地域である海老江
処理区，津守処理区，住之江処理区の 3 つの処理区内にて行う．なお，測点は 1 と 6 を除い
て幹線管路上のマンホールである． 
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図 2-1 実測処理区と位置関係 
 
図 2-2 海老江処理区における測点位置図 
  
 
図 2-3 津守処理区における測点位置図 
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第 1 期から第 3 期までの全測点および第 4 期の測点 E1 の所属する処理区である． 12 測








第 4 期の測点 S1，S2 の所属する処理区である． 2 測点中，2 点とも住宅の用途比率が最
も高い地域である． 
 
 測定位置を示したダイアグラムを図 2-6 に示す． 
 









































































以下の表 2-3 に建物用途の分類を示す． 
 






については 2.2.8 で説明する． 
  
建物用途
住宅施設 一戸建住宅 長屋建住宅 共同住宅
事務所 団体 集会施設 自治体行政施設
金融・保険 報道施設 通信施設 保安施設
展示場 工務店 国家施設
専門的業務施設 文化施設 郵便局
卸売販売施設 小売販売店 一般飲食店 遊興施設
大型小売店舗 ガソリンスタンド その他の飲食店 興行施設
小売市場 一般サービス施設 運動施設 スポーツ娯楽施設
宿泊施設 ホテル その他の宿泊施設
医業施設 医療施設 保健施設 福祉施設
学校 都市型工業施設 キリスト教会 交通施設











測器：超低価格デジタル水位記録計 Water Memory Card2 
仕様：メテオ電子社製 







測定間隔 1～60 分まで任意設定 
記憶容量 300,000 以上 
記録内容 時刻・ID・バッテリ電圧・ 
水位直読値 
電源 9V 角型乾電池 1 個 
電池寿命 約 50,000 データ 
 
 





仕様：NIPPON HICON 社製 









バッテリ：単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)×2 個 
バッテリ寿命：100 時間(通常使用)20 時間(連続使
用) 
防水機能(メーター部) 30cm の水深において 30 秒間 
重量 全重量：約 1.6kg(バック除く) 
センサーおよびケーブル：約 40g 
 





仕様：Onset Computer 社製 
 






応答速度 5 分(水中)，12 分(空気流動 2m/sec)，20 分(空気流動 1m/sec) 
時間精度 約±1 分/月@0～50℃ 
バッテリー 3V リチウム(交換不可) 
バッテリー寿命 5 年(1 分以上のインターバルでの通常使用) 
メモリ 64K バイト(12bit 計測で約 42,000 点) 
質量 23g 
寸法 30mm×40mm×17mm；(取付用穴)46mm 径 
ハウジング エポキシ樹脂 
耐圧水深 305m 






図 2-9 水温計 
 





仕様：Onset Computer 社製 
 
表 2-7 データ回収器仕様[14] 
記録容量 4M バイト(64ｋロガー63 台分，512k ロガー7 台分) 
転送速度 (64k ロガー→シャトル) 15 秒 (4MB シャトル→PC) 6 分 
時計精度 ±1 分/月 
防水 水深 20m 
使用環境 0～50℃ 
バッテリー 単 3型アルカリ電池×2(時計バッテリーとしてCR1225リチウム電池×1) 
電池寿命 約 1 年／50 回フル回収 時計電池 約 10 年 
寸法/重量 152×48mmφ / 150g 
 
 
図 2-10 データ回収器 
 
  










図 2-11 水位計設置方法のイメージ 
 
図 2-12 管内塩ビ管設置状況 
 
 
図 2-13 マンホール上部電源・データロガー設置状況 
  






図 2-14 水温計設置方法のイメージ 
 
図 2-15 水温計設置状況 
 




各計測器の計測間隔を表 2-8 に示す．第 1 期から第 3 期までと第 4 期では計測間隔が異な
っている．なお，流速計は瞬時値として計測を行う． 
 
表 2-8 計測間隔 
 圧力式水位計 水温計 
第 1 期～第 3 期 15 分 15 分 
第 4 期 10 分 10 分 
 
  





本論文では下水流量を G(m3/h)と定義しているため，以降は H-G 曲線と呼び換える． 
 
図 2-16 H-G 曲線（水位流量曲線） 
 
H-G 曲線は，水位と流量の相関を式 2-1 に示す累乗近似式で表したものである． 
bHaG   式 2-1 
G：下水流量(m3/ｈ) H：水位(mm) a,b：モデルパラメータ(-) 
 
H-G 曲線は，とあるいくつかの同時刻における下水流量と水位の実測値(図 2-16 における
黄色プロット)から，最小二乗法により式 2-1 のモデルパラメータ a，b を求めて作成する． 
 次に，圧力式水位計にて連続的に計測している水位データに補正を行い，その補正した連
続的な水位データを式 2-1 に代入して，連続的な下水流量のデータを算出する． 
 









vAG   式 2-2 




















必要がある．本論文では，図 2-18 のように下水管路断面を等間隔に分割し，図 2-19 の直尺
を用いて各点における同一断面上の a から e の水深と流水幅 f を計測し，ⅠからⅦの三角形
または台形に近似し面積を求め，それらを合計して算出する．円管形の場合は水位を計測し，






hD 2arccos2  式 2-3 
  sin8
2
 DA  式 2-4 
θ：中心角(rad) D：管径(m) h：水位(m) A：流積(m2) 
流速計測点
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図 2-20 測点 T1 の現場 
 
 
図 2-21 測点 T1 の計測結果 
 
 
図 2-22 測点 S2 の現場 
 
 
図 2-23 測点 S2 の計測結果 
 
 
図 2-24 測点 E1 の現場 
 






















































以上より，同時刻における下水流量と水位のプロットデータを，1 測点につき 5～13 個求
め，各測点の H-G 曲線を作成する．各測点の H-G 曲線を図 2-26 に，回帰式と決定係数 R2
を表 2-9 に示す． 
 




































第 2 章 下水の流量ならびに温度実測 
37 
表 2-9 各測点の回帰式と決定係数 
 
 
結果として，測点 2，3，5，7，9，10，E1，S1，T3，D2 は決定係数 R2 が，0.5～0.9 であ















一例として，測点 7 の結果を表 2-10 に示す． 
 
測点番号 回帰式 決定係数R2
測点2  G  = 0.0082×H 2.1525 0.8917
測点3  G  = 0.0006×H 2.6776 0.8573
測点5  G  = 0.1102×H 1.6443 0.7077
測点7  G  = 8.00×10-8×H 4.0103 0.9315
測点8  G  = 32.101×H 0.5605 0.4471
測点9  G  = 3.1294×H 0.7685 0.8618
測点10  G  = 0.0154×H 1.9191 0.7464
測点D1  G  = 2.00×10-5×H 2.8472 0.3883
測点D2  G  = 4.00×10-8×H 3.829 0.5494
測点T1  G  = 2.00×10-8×H 4.1012 0.2367
測点T2  G  = 1.00×10-12×H 5.737 0.4403
測点T3  G  = 2.00×10-5×H 3.0323 0.533
測点S1  G  = 0.0997×H 1.6272 0.7802
測点S2  G  = 0.001×H 2.2836 0.498
測点E1  G  = 0.0246×H 1.9063 0.6776
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表 2-10 測点 7 の補正値 
 
  
時刻 直尺計測値（mm） 圧力式水位計計測値（mm） 差（mm）
2011/2/25 15:25 307 238 69
2011/3/4 9:35 342 273 69
2011/5/18 10:24 338 274 64
2011/5/19 14:38 307 243 64
2011/10/12 12:06 317 247 70
2011/12/15 14:33 307 256 51
64.5平均値（補正値）
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例として，図 2-28 に測点 8 における分析対象データの一部を示す．また表 2-13，表 2-14 に
各測点における分析対象データ日数などを示した整理結果を示す．表 2-13，表 2-14 におい
て，分析対象データ日数が下水流量と温度で異なるのは，それぞれのデータの欠損日数が異
なるためである． 
なお，表内の降水日割合と異常値発生割合は式 2-6，式 2-7 で表される． 
 
  100-% ータ欠損日数下水流量または温度デ数実測データ参照期間日
降水日数
＝降水日割合  式 2-6 
  100-% ータ欠損日数下水流量または温度デ数実測データ参照期間日
降水日数
＝異常値発生割合  式 2-7 
 
 
図 2-28 測点 8 における下水流量の分析対象データ（一部）の例 
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表 2-13 下水流量の実測データ整理結果 
 
 
表 2-14 下水温度の実測データ整理結果 
 
 














測点1 366 0 152 0 214 41.5 0.00
測点2 366 0 152 11 203 41.5 3.01
測点3 366 0 152 7 207 41.5 1.91
測点5 366 0 152 4 210 41.5 1.09
測点6 366 0 152 0 214 41.5 0.00
測点7 366 0 152 6 208 41.5 1.64
測点8 366 0 152 9 205 41.5 2.46
測点9 366 116 88 0 162 35.2 0.00
測点10 366 23 143 3 197 41.7 0.87
測点D1 274 0 109 0 165 39.8 0.00
測点D2 274 0 109 4 161 39.8 1.46
測点T1 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点T2 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点T3 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点S1 135 0 59 2 74 43.7 1.48
測点S2 135 0 59 2 74 43.7 1.48
















測点1 366 0 152 0 214 41.5 0.00
測点2 366 0 152 11 203 41.5 3.01
測点3 366 0 152 7 207 41.5 1.91
測点5 366 0 152 4 210 41.5 1.09
測点6 366 0 152 0 214 41.5 0.00
測点7 366 0 152 6 208 41.5 1.64
測点8 366 0 152 9 205 41.5 2.46
測点9 366 170 64 0 132 32.7 0.00
測点10 366 0 143 3 220 39.1 0.82
測点D1 274 0 109 0 165 39.8 0.00
測点D2 274 0 109 4 161 39.8 1.46
測点T1 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点T2 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点T3 135 0 59 0 76 43.7 0.00
測点S1 135 0 59 2 74 43.7 1.48
測点S2 135 0 59 2 74 43.7 1.48

















野幹線についても同様に，上流の測点 10 より測点 7 の流量が大きくなっている．出入橋海
老江幹線での測点 D1，D2 においても，この傾向は同じである． 
その他，図 2-3 に示す通り，測点 T3 の幹線は，測点 T1 の幹線と測点 T2 の幹線が合流し
ていることから，図 2-29 における測点 T1 と測点 T2 の日平均下水流量を合計し，その値が
測点 T3 の日平均下水流量の値と釣り合うことを確認する．その結果，2 つの値は概ね等し
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2.4.2 月別の日平均下水流量 
 図 2-30 に，測点ごとにおける月別の日平均下水流量と年間データのある測点の年間日平
均下水流量を示す．また，表 2-15 にその標準偏差を示す．月別の日平均下水流量とは，各
測点の分析対象データを月ごとに平均したものである． 









図 2-30 月別の日平均下水流量 
 


























測点2 測点3 測点5 測点7 測点8 測点9 測点10 測点D1





3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
測点2 458 402 594 682 641 960 698 688 995 598 1950 1617
測点3 527 494 739 799 617 942 825 803 750 547 1306 602
測点5 308 241 284 496 398 352 407 286 1048 649 609 791
測点7 259 479 1055 961 754 902 1654 1250 1072 1057 1754 1425
測点8 1567 964 1251 2030 1316 1867 1647 1969 1939 2213 2650 1586
測点9 56 43 48 - - - 19 65 26 26 33 28
測点10 264 516 848 702 672 448 1172 578 685 431 772 471
測点D1 - - - 2434 3670 4246 3490 3588 1859 2335 2886 2604
測点D2 - - - 3302 4288 4248 4464 3734 2722 3418 4098 3730
測点T1 - - - - - - - 2699 2806 2124 4698 3377
測点T2 - - - - - - - 3244 2794 3636 5792 2687
測点T3 - - - - - - - 2996 2154 2459 7773 2413
測点S1 - - - - - - - 1776 571 510 312 1307
測点S2 - - - - - - - 616 665 556 311 348
測点E1 - - - - - - - 361 384 190 493 285








を平均したものである．また，時刻別流量比率は式 2-8 で表したものである． 
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１） 測点 3 
 
図 2-31 測点 3 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-32 測点 3 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-31より，概ねどの月も 1日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであることがわかる． 
また，図 2-32 より，3～6 時にかけ谷となり，5 時頃を最低値にして立ち上がっている．
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２） 測点 7 
 
図 2-33 測点 7 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-34 測点 7 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-33 より，概ねどの月も 1 日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであるが，12～2 月
の 19 時のみ下水流量が他の月に比べ，大きくなっていることがわかる．この原因は不明で
ある． 
また，図 2-34 より 3～7 時にかけ谷となり，6 時頃を最低値にして立ち上がっている．そ
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３） 測点 9 
 
図 2-35 測点 9 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-36 測点 9 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-35より，概ねどの月も 1日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであることがわかる． 
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４） 測点 D2 
 
図 2-37 測点 D2 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-38 測点 D2 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-37より，概ねどの月も 1日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであることがわかる． 
また，図 2-38 より，3～7 時にかけ谷となり，5 時頃を最低値にして立ち上がっている．
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５） 測点 T2 
 
図 2-39 測点 T2 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-40 測点 T2 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-39 より，概ねどの月も 1 日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであるが，10 月のみ
他の月に対して下水流量が小さくなっていることがわかる． 
また，図 2-40 より，3～7 時にかけ谷となり，6 時頃を最低値にして立ち上がっている．
そして，11 時に午前の最大値に達し，その後は 19 時まで下水流量比率の変化幅の約 1%以
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６） 測点 S1 
 
図 2-41 測点 S1 における月ごとの時刻別平均下水流量 
 
 
図 2-42 測点 S1 における時刻別下水流量比率 
 
図 2-41より，概ねどの月も 1日の下水流量の時刻変化の傾向は同じであることがわかる． 
また，図 2-42 より，3～6 時にかけ谷となり，5 時を最低値にして立ち上がっている．そ
して，9 時に午前の最大値に達し，その後は 16 時にかけて緩やかに下降するが，再び 22 時
頃に向け，午前の最大値程度まで上昇していることがわかる．以上より，測点 S1 では下水


























































次に 2 つ目は，日中の最大下水流量に達した後は，夕方の 16，17 時にかけて緩やかに
下降し，その後は再び 22，23 時にかけて上昇するパターンである．これは測点 7，10，
S1，S2 といった，集水域内の建物用途において住宅比率が 50%以上の測点や，測点 D1，
D2 といった，集水域内の建物用途において業務比率が 50%以上と比較的大きい測点に多
い傾向である． 
最後に 3 つ目は，日中の最大下水流量に達した後は，19，20 時まで概ねその値を維持す













施設の比率が最大の集水域となる測点 D2 を分析対象とする． 





表 2-16 抽出した各月の平日，休日 
 
 







































測点D2 平日 測点T2 平日 測点S1 平日
測点D2 休日 測点T2 休日 測点S1 休日
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図 2-44 平日下水流量に対する休日下水流量の時刻別割合 
 
まず，業務施設の多い測点 D2 の結果を見ると，0 時～6 時にかけては平日と休日の時間
遅れも流量の差はほぼない．しかし，休日の 7 時～23 時までの時間帯では平日より 20%程
度下水流量が小さくなることがわかる． 
次に，商業施設地域の測点 T2 の結果を見ると，0 時～6 時において，下水流量の立下り
時間の遅れが 1 時間ほど確認できることと，下水流量が平日に比べて休日は，25～40%多い
ことがわかる．また，11 時～20 時の間の下水流量が，平日に比べて休日は，約 10～30%程
度高い．これは，商業施設は平日よりも休日の日中が賑わうため，平日よりも休日の下水量
が増えたと考えられる． 
 最後に，住宅施設地域の測点 S1 の結果を見ると，平日は午前 5 時に最小流量値から立
ち上がり 8 時がピークになって日中は流量が減少していく．また，夕方 17 時頃から流量
が増加し，22 時で夜間のピークを迎えている．一方，休日になると，午前の立ち上がり












































図 2-45 各測点における月別平均下水温度 
 
 まず，全体を通して，月別平均下水温度は 3 月から夏期にかけて上昇し，8 月に年間の最
大に達した後，冬期にかけて下がっていることがわかる．そして，測点 9 と測点 1 の 2 月を
除き，各測点の月別平均下水温度はどの月においても 4K 差以内の範囲に収まっていること
がわかる． 
 次に，測点ごとに比較すると，測点 9 が他の測点よりも約 5K 高い傾向がある．この理由
としては，測点 9 の直近上流に温浴施設が立地しており，その排湯の影響を受けているため
と考えられる．また，特に夏期において，測点 D1，D2 は，データが存在する他の測点より
も下水温度が低く，最も高い測点 8 に比べると 2K 程度の差がある．これには，測点ごとに
集水域面積が違うこと，また，集水域内の建物用途が異なることが関係していると考えられ
る． 



















測点1 測点3 測点5 測点6 測点7 測点8 測点9 測点10 測点D1
測点D2 測点T1 測点T2 測点T3 測点S1 測点S2 測点2 測点E1
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っており，下水温度にもその影響があると思われる．しかし，2011 年度に実測を行った測




D2 と所属処理区が異なっており，集水域内の建物用途の違いが明確となっている．  
ここで，海老江下水処理場内で流入してきた未処理水を計測している測点 6 と，測点 9 を
除く 2011 年度に実測を行った海老江処理区域内の幹線管路上測点(測点 2，3，5，7，8，10，
D1，D2)との温度差を図 2-46 に示す． 
 
 
図 2-46 海老江処理場へ流入する未処理水温度（測点 6）との温度差 
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１） 測点 1(北野抽水所) 
 
図 2-48 測点 1 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-49 測点 1 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-48 より，最暖月と最寒月で約 15K の温度差があることがわかるが，1 月を除いてど
の月も下水温度の時刻変動はほとんど見られない． 
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２） 測点 3 
 
図 2-50 測点 3 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-51 測点 3 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-50 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかる．そして，どの月も
0 時から 7 時頃かけ下水温度が若干低下しているが，それ以外の時刻変動はほぼ見られな
い． 
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３） 測点 6(海老江下水処理場) 
 
図 2-52 測点 6 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-53 測点 6 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-52 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかるが，どの月も下水温
度の時刻変動はほとんど見られない． 
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４） 測点 7 
 
図 2-54 測点 7 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-55 測点 7 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-54 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかるが，どの月も下水温
度の時刻変動はほとんど見られない． 
また，図 2-55 より，各季節の 1 日の下水温度の変化は約 3K の範囲内に収まっており，
平均下水温度との差が生じるのは，22 時から朝方にかけてであり，日中の下水温度はほと
んど平均下水温度と同じであることがわかる． 
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５） 測点 9 
 
図 2-56 測点 9 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-57 測点 9 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-56 より，最暖月と最寒月で 5 K 程度の温度差しかないことがわかる．一方，どの月
も 2 時から 7 時にかけ 5K 下水温度が低下しているが，11 時から 1 時までは時刻変動はほ
とんど見られない． 
また，図 2-57 より，各季節の 1 日の下水温度の変化幅は約 8K と大きく，特に 2 時から 7
時にかけ，平均下水温度との差が大きくなっていることがわかる． 
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６） 測点 D2 
 
図 2-58 測点 D2 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-59 測点 D2 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-58 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかる．そして，どの月も
明け方にかけ下水温度が若干低下しているが，それ以外の大きな時刻変動は見られない． 
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第 2 章 下水の流量ならびに温度実測 
64 
７） 測点 T2 
 
図 2-60 測点 T2 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-61 測点 T2 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-60 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかる．そして，どの月も
明け方にかけ下水温度が若干低下しているが，それ以外の大きな時刻変動は見られない． 
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８） 測点 S1 
 
図 2-62 測点 S1 における月ごとの時刻別平均下水温度 
 
 
図 2-63 測点 S1 における季節別に表した時刻変動幅 
 
図 2-62 より，最暖月と最寒月で約 10 K の温度差があることがわかる．そして，どの月も
深夜にかけ下水温度が若干上昇しているが，それ以外の大きな時刻変動は見られない． 






































中間期② 10・11月 冬期 12～2月













やくマイナスの値から 0 に戻るところがある． 
また，この下水温度の時刻変動は季節によって異なることがわかる．例えば，測点 3 の 2












建物用途比率が大きく異なる測点 D2，T2，S1 において，表 2-16 に示す平日と休日を抽出
し，それらのデータを平日，休日別に毎時ごとに平均した時刻別平均下水温度を求める．結
果を図 2-64 に示す． 
 
 
図 2-64 3 測点における平日・休日別時刻別平均下水温度 
 
結果として，測点 D2 と残りの 2 点とのように測点による温度差が約 2～3℃程度しかな
いことが確認できる．また，平日と休日で最大で 1.5K 程度の下水温度の差があることがわ
かる． 
測点別に見ると，測点 D2 は 9 時頃を除いて，平日と休日でほとんど下水温度は変わらな
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測点D2 休日 測点T2 休日 測点S1 休日
























時刻変動幅も比較した．以下の図 2-66～図 2-69 に，大阪市の場合と同様に，各月の時刻変
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図 2-66 中間期①の時刻変動幅 
 
図 2-67 夏期の時刻変動幅 
 
図 2-68 中間期②の時刻変動幅 
 
図 2-69 冬期の時刻変動幅 
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図 3-1 上水消費量原単位単純積み上げ法の概念図 
 









 式 3-2 
gbu,m:マンホール Mm に連接されている建物からの排水量(m3/日)，Fbu:建物用途別延床面積
(m2)，Wbu:建物用途別上水消費量原単位[22] [23](m3/年・m2)，Gest:推定したい地点の流量 (m3/





















































(m3/年・m2) 15.35 1.78 2.83 3.63 
 







































































































① 推定したい地点よりも上流と下流で，計 2 か所の下水流量実測を行い，その地点で
の日積算流量を求める． 
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II. 実測流量補正分配法（距離内分法）による推定結果 
ここでは第 2 章で示した測点 5 の実測流量と，測点 3 における日積算実測流量を使用し，
実測流量補正分配法（距離内分法）を用いて測点 2 について日積算推定流量を求め，実測
値との比較を行う．なお，実測地点から推定地点までの管路長は，大阪市については，大





図 3-4 測点 2 における実測流量補正分配法（距離内分法）による推定値と実測値の比較 
 
図 3-4 の結果より推定を行った測点 2 において，日積算値を誤差±15％以内で推定できて
いることがわかる． 
次に，時刻別流量推定値について，測点 3 の時刻別流量比率を測点の日積算推定値に乗
じることで算出した．図 3-5 に時刻別推定値と実測値との比較を示す．また表 3-2 に測点 5，
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表 3-2 測点 2 の下水流量推定 
 
 




























0 318 4.36 562 502 0.895 614 4.34
1 290 3.97 491 422 0.860 516 3.64
2 261 3.58 436 357 0.820 436 3.08
3 239 3.27 395 323 0.816 394 2.79
4 225 3.08 371 295 0.794 361 2.55
5 223 3.05 369 288 0.780 352 2.48
6 241 3.31 410 317 0.772 388 2.74
7 291 3.99 538 409 0.761 500 3.53
8 326 4.46 659 537 0.814 656 4.64
9 333 4.56 672 592 0.881 724 5.11
10 331 4.54 659 590 0.896 722 5.10
11 329 4.50 642 591 0.920 722 5.10
12 326 4.47 614 569 0.926 695 4.91
13 332 4.55 649 577 0.890 706 4.99
14 325 4.45 618 563 0.911 688 4.86
15 319 4.37 593 550 0.927 672 4.75
16 312 4.28 572 508 0.888 621 4.39
17 316 4.33 568 494 0.870 604 4.27
18 321 4.39 591 516 0.872 630 4.45
19 320 4.38 577 497 0.861 607 4.29
20 325 4.45 568 496 0.874 607 4.29
21 335 4.58 584 525 0.899 642 4.53
22 334 4.57 594 542 0.913 663 4.69
23 330 4.51 586 519 0.886 635 4.48
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に分けて下水流量の推定手法を提案する．図 3-6 に示すように，まず 1 段階目では，集水面
積比率分配法または，建物延床面積比率分配法により日平均下水流量の推定を行う．そし
て 2 段階目では，1 段階目に推定した日平均下水流量に，時刻別下水流量比率を乗じて，時
刻別平均下水流量を推定する． 
 

























































量 Gest(m3/日)は，式 3-4 を用いて，下水施設の既知データから算出される日平均下水流量に















































1ˆ  式 3-5 


























































表 3-3 に示す測点の所属する下水処理場の情報と，第 2 章の表 3-3 に示した推定点の集水
域面積（流量推定法①が対象），集水域内の建物総延床面積（流量推定法②が対象）を用い
て，両推定法①②により推定点の日平均下水流量を求める． 
表 3-3 測点の所属する下水処理施設の情報 
 
 
図 3-9 に各推定値と実測値をともに示す．推定点は下水施設である測点 1(北野抽水所)，
測点 6(海老江下水処理場)を除く 15 地点である．なお，図 3-9 では式 3-6 によって表される
実測値に対する推定値の比率(以下，比率)を計算している． 
比率＝推定値/実測値 式 3-6 
 
 










A mea  (×103 m2) 12,150 19,620 32,120
集水域内建物総延床面積
F mea (×103 m2) 21,630 36,797 28,115
非降水時日平均下水流量
(日平均処理量)










































日平均下水流量実測値 流量推定法①の推定値 流量推定法②の推定値 流量推定法①の比率 流量推定法②の比率
※測点9における流量推定法①の比率は5.37
第 3 章 下水の流量・温度推定法の提案 
84 
図 3-9 より，流量推定法①では比率が 0.65～5.37 となった．特に，測点 2，3，5，9，E1
を除く 10 測点では比率が 0.65～1.24 となり，精度が良い結果となった．また，流量推定法
②では，比率が 0.64～3.12 となった．特に，測点 2，3，5，E1 を除く測点では比率が 0.64
～1.17 となり，こちらも精度が良い結果となった．その他，2 つの推定法を比較すると，測
点 9 では流量推定法②の方が精度ははるかに良い結果となっており，総合的に見ると流量















 第 2 章の実測結果より，各測点の時刻別下水流量比率には集水域内の建物用途比率によ
る違いが影響していると考えられた．そこで，まず，建物用途別延床面積比率と時刻別下
水流量比率との相関関係を調べる．対象は集水域内の建物用途比率に偏りが見られる測点
T1，T2，T3，S1，S2，E1 の 6 測点である．表 3-4 に 6 測点における建物用途別延床面積比
率と時刻別下水流量比率との相関係数と決定係数を示す．また，表 3-5，表 3-6 に相関係数
と決定係数の判断基準を示す． 
 
表 3-4 建物用途別延床面積比率と時刻別下水流量比率との相関係数と決定係数 
 
 
表 3-5 相関係数の判断基準[17] 
 




住宅施設 業務施設 商業施設 宿泊施設 医療施設 住宅施設 業務施設 商業施設 宿泊施設 医療施設
0時 -0.6226 0.7499 0.7381 -0.0917 -0.8650 0.3877 0.5623 0.5447 0.0084 0.7482
1時 -0.0730 0.2133 -0.0792 -0.0924 -0.2816 0.0053 0.0455 0.0063 0.0085 0.0793
2時 0.3056 -0.2385 -0.5113 -0.0513 0.1849 0.0934 0.0569 0.2614 0.0026 0.0342
3時 0.5021 -0.4936 -0.7087 -0.0085 0.4678 0.2521 0.2437 0.5023 0.0001 0.2189
4時 0.6372 -0.6671 -0.8096 -0.0152 0.6295 0.4060 0.4451 0.6554 0.0002 0.3963
5時 0.6992 -0.7465 -0.8423 -0.0432 0.6835 0.4889 0.5573 0.7095 0.0019 0.4672
6時 0.7856 -0.8366 -0.8930 -0.1170 0.7284 0.6172 0.6999 0.7974 0.0137 0.5306
7時 0.8577 -0.8933 -0.9419 -0.2191 0.7514 0.7357 0.7980 0.8871 0.0480 0.5645
8時 0.8338 -0.8184 -0.9155 -0.3463 0.6813 0.6952 0.6697 0.8381 0.1199 0.4641
9時 0.6906 -0.6091 -0.7912 -0.4119 0.5002 0.4769 0.3711 0.6261 0.1697 0.2502
10時 0.2998 -0.1632 -0.4670 -0.3020 0.2346 0.0899 0.0266 0.2180 0.0912 0.0550
11時 -0.4621 0.6020 0.1748 0.1373 -0.1663 0.2135 0.3625 0.0306 0.0189 0.0276
12時 -0.6422 0.7573 0.3035 0.3375 -0.2106 0.4125 0.5735 0.0921 0.1139 0.0443
13時 -0.9344 0.9319 0.6074 0.7572 -0.0950 0.8731 0.8684 0.3689 0.5733 0.0090
14時 -0.9722 0.9510 0.8632 0.5824 -0.3816 0.9452 0.9044 0.7450 0.3392 0.1457
15時 -0.9890 0.9561 0.8961 0.5994 -0.4395 0.9781 0.9141 0.8030 0.3593 0.1931
16時 -0.9693 0.9289 0.9048 0.5931 -0.4671 0.9396 0.8628 0.8187 0.3518 0.2182
17時 -0.9254 0.8641 0.9483 0.5274 -0.5107 0.8563 0.7467 0.8993 0.2782 0.2609
18時 -0.7253 0.6473 0.9496 0.2649 -0.5830 0.5261 0.4189 0.9018 0.0702 0.3398
19時 -0.4088 0.3638 0.8286 -0.1648 -0.7416 0.1671 0.1323 0.6866 0.0272 0.5500
20時 -0.3629 0.3079 0.7920 -0.1581 -0.6795 0.1317 0.0948 0.6273 0.0250 0.4618
21時 -0.4268 0.3650 0.8056 -0.0705 -0.6124 0.1821 0.1332 0.6489 0.0050 0.3751
22時 -0.5427 0.4994 0.8731 0.0054 -0.6499 0.2945 0.2494 0.7624 0.0000 0.4224
23時 -0.6542 0.6451 0.9420 0.0306 -0.7559 0.4280 0.4161 0.8874 0.0009 0.5714




























しやすい時間帯である，6 時，10 時，17 時，23 時の 4 時刻分を図 3-10 に，時刻別回帰式を
表 3-7 に示す． 
 
























6時 10時 17時 23時
回帰式 6時 回帰式 10時 回帰式 17時 回帰式 23時
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表 3-7 住宅延床面積比率を説明変数とした回帰式 
時刻 式 決定係数 
0 時 ψ0=－1.21×10-2×φ+5.43 0.406 
1 時 ψ1=－1.22×10-3×φ+4.09 0.004 
2 時 ψ2=8.38×10-3×φ+2.84 0.096 
3 時 ψ3=1.40×10-2×φ+2.03 0.250 
4 時 ψ4=1.73×10-2×φ+1.58 0.400 
5 時 ψ5=2.06×10-2×φ+1.30 0.482 
6 時 ψ6=2.85×10-2×φ+1.12 0.622 
7 時 ψ7=4.24×10-2×φ+1.22 0.741 
8 時 ψ8=4.17×10-2×φ+2.33 0.684 
9 時 ψ9=2.20×10-2×φ+3.80 0.452 
10 時 ψ10=4.14×10-3×φ+4.72 0.068 
11 時 ψ11=－5.89×10-3×φ+5.02 0.248 
12 時 ψ12=－8.61×10-3×φ+4.92 0.437 
13 時 ψ13=－1.41×10-2×φ+5.12 0.876 
14 時 ψ14=－2.01×10-2×φ+5.39 0.947 
15 時 ψ15=－2.13×10-2×φ+5.33 0.980 
16 時 ψ16=－1.88×10-2×φ+5.09 0.942 
17 時 ψ17=－1.45×10-2×φ+4.90 0.858 
18 時 ψ18=－1.05×10-2×φ+4.94 0.495 
19 時 ψ19=－6.40×10-3×φ+4.94 0.174 
20 時 ψ20=－8.18×10-3×φ+5.21 0.125 
21 時 ψ21=－1.45×10-2×φ+5.83 0.183 
22 時 ψ22=－2.33×10-2×φ+6.49 0.300 




















  hh  式 3-8 
Δψ ：時刻別下水流量比率の補正率(-) 
ψh ：時刻別下水流量比率(%) 
h    ：補正後の時刻別下水流量比率(%) 
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一例として，測点 2 における時刻別下水流量比率の補正を表 3-8 に示す．表 3-8 に示す通
り，補正後の時刻別下水流量比率の時刻分積算は 100%となっている． 
 
















3-6 のように定義されている．なお，その他の測点については付録にて示している．  
 
  
時刻 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 積算
回帰式によって求めた




時刻別流量比率ψ' h 5.00 4.05 3.14 2.53 2.20 2.05 2.15 2.75 3.83 4.60 4.87 4.81 4.62 4.61 4.67 4.57 4.41 4.38 4.57 4.71 4.92 5.32 5.65 5.58 100.00
1.000642
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1) 測点 5 
 
図 3-11 測点 5 における時刻別下水流量比率の実測値と推定値 
 
 




に，推定値では 22 時に最大となっており，時刻のずれがある． 
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2) 測点 9 
 
図 3-13 測点 9 における時刻別下水流量比率の実測値と推定値 
 
 
図 3-14 測点 9 における時刻別平均下水流量の実測値と推定値 
 
図 3-13 より，全時刻において，時刻別下水流量比率の推定値は実測値に対し 1.0%以上の
差がなく，非常に精度良く推定できていることがわかる．  
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3) 測点 10 
 
図 3-15 測点 10 における時刻別下水流量比率の実測値と推定値 
 
 
図 3-16 測点 10 における時刻別平均下水流量の実測値と推定値 
 
図 3-15 より，全時刻において，時刻別下水流量比率の推定値は実測値に対し 1.0%以上の
差がなく，非常に精度良く推定できていることがわかる．  
次に，図 3-16 より，時刻別下水流量の推定値は全時刻において時刻別下水流量の推定値
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4) 測点 T3 
 
図 3-17 測点 T3 における時刻別下水流量比率の実測値と推定値 
 
 
図 3-18 測点 T3 における時刻別平均下水流量の実測値と推定値 
 
図 3-17 より，全時刻において，時刻別下水流量比率の推定値は実測値に対し 1.0%以上の
差はなく，非常に精度良く推定できていることがわかる．  
次に，図 3-18 より，時刻別下水流量の推定値は全時刻において時刻別下水流量の推定値




































































































































が考えられる．また，10 時以降の時刻における時刻別下水流量比率は，測点 8，T2 を除い
て，1.0%以上の差はなく，精度良く推定できていることがわかった． 
次に，時刻別平均下水流量については，日平均下水流量の推定での誤差が大きい測点 2，
3，5，E1 において，ほとんどの時刻にて実測値に対する推定値の比率が 1.50 以上となって
おり，推定精度が著しく悪い結果となった．一方，日平均下水流量の推定精度が良い測点
においては，朝方の下水流量が落ち込む時間帯において比率が大きくなるものの，その他


















図 3-19 中部水処理センターと浜の町ポンプ場の位置[19] 
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浜の町ポンプ場に流入する日平均下水流量を推定する． 




図 3-20 浜の町ポンプ場における日平均下水流量の実測値と推定値 
 



















































と同様に，2 段階に分けて推定を行う．図 3-21 に示すように，まず 1 段階目では，月別平
均下水温度の推定を行う．そして 2 段階目では，1 段階目に推定した月別平均下水温度に，
時刻変動幅を加えて，月ごとの時刻別平均下水温度を推定する． 
 











































































図 3-22 月別平均下水温度と月別平均外気温との相関図と回帰式 
 






果を図 3-23，図 3-24 に示す， 
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図 3-23 福岡市における月別平均下水温度の精度検証結果 
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図 3-25 海老江処理場（測点 6）における降水日を含めた日平均下水温度と日平均外気温 
 






 2011 年 3 月 1 日を基点とし，2012 年 2 月 29 日までの測点 6 (海老江下水処理場)の日平均
下水温度と大阪管区気象台の大阪市の日平均外気温を，式 3-10～式 3-21 を用いて，サイク
ル数 f を 1 としてフーリエ級数で表現する．なお，周期 T はうるう年のため，366 日となっ
ている． 
 
y = 1E-08x4 - 8E-06x3 + 0.0015x2 - 0.0155x + 18.386














日平均下水温度 日平均外気温 多項式 (日平均下水温度) 多項式 (日平均外気温)



































































































































_ arcsin  式 3-21 
f：サイクル数(-)  j：基点とした日からの年間通日(日)  T：周期(日) 
Da(j)：フーリエ級数で表現した通日 j 日の日平均外気温(℃)   aD ：年平均外気温(℃)  
Af_a：日平均外気温の振幅(℃) θf_a：日平均外気温における位相 (rad) 
Dw(j)：フーリエ級数で表現した通日 j 日の日平均下水温度(℃)   wD ：年平均下水温度(℃)  
Af_w：日平均下水温度の振幅(℃) θf_w：日平均下水温度における位相 (rad) 
Dj_a：通日 j 日の日平均外気温(℃) Dj_a：通日 j 日の日平均下水温度(℃) 
 
フーリエ級数で表現した結果を図 3-26，表 3-10に示す．なお，表 3-10には式 3-22～式 3-24
による，平均値の差，振幅比，および位相差である係数比較の結果を併記する． 
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図 3-26 フーリエ級数で表現した日平均外気温と日平均下水温度 
 
表 3-10 各温度のフーリエ級数近似式の係数とその比較 
 外気温 下水温度 係数比較 
年平均(平均値) D  16.8 22.7 平均値の差 α 5.95 
振幅 Af 11.9 5.22 振幅比 β 0.44 
位相 θf -1.10 -1.36 位相差 γ -0.26 
 
aw DD   式 3-22 
a_fw_f A/A  式 3-23 
a_fw_f    式 3-24 
 
α：年平均温度の差(K)  β：振幅比(-)  γ：位相差(rad) 
 
これより，日平均外気温が式 3-10 で表現されるならば，表 3-10 の平均値の差 α，振幅比
β，位相差 γを，式 3-25 に示すように式 3-10 に組み込むことにより，日平均外気温のデー
タを用いることによって，日平均下水温度を推定することができる． 
  
       a_fa_faest_w T jsinADjD 2  式 3-25 



















日平均外気温 実測値 日平均外気温 フーリエ級数による表現 日平均下水温度 実測値 日平均下水温度 フーリエ級数による表現
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表 3-11 福岡市における各温度のフーリエ級数近似式の係数とその比較 
 外気温 下水温度 係数比較 
年平均(平均値) D  17.7 22.9 平均値の差 α 5.18 
振幅 Af 11.5 5.84 振幅比 β 0.51 






























推定気温(℃) 推定下水温度(℃) 実測気温(℃) 実測日平均下水温度(℃)













温度の実測結果と，大阪市の降水量[1]を併せて示す．図 3-28 に 2011 年 6 月における測点 3
の結果を，図 3-29 に 2012 年 2 月における測点 3 の結果を示す． 
 
 
図 3-28 測点 3 の 2011 年 6 月における実測下水温度と降水量 
 
 
図 3-29 測点 3 の 2012 年 2 月における実測下水温度と降水量 
 
図 3-28，図 3-29 より，下水温度の周期的な変化があるものの，降水時刻とほぼ同じ時刻
に下水温度が低下していることがはっきりとわかる． 
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次に，単に降水量が多いと下水温度の低下が大きくなるわけではないことがわかる．例
えば，図 3-28 の 6 月 18 日の夜遅くに 1 時間あたり 12mm 以上の雨が観測しているが，その
時刻に下水温度の低下はあまり見られない．一方，図 3-28 の 6 月 16 日の夜遅くにも雨が観










って把握する．数値シミュレーションの概要については，第 4 章にて示している． 
本シミュレーションの熱源機には，ゼネラルヒートポンプ工業社製の ZQH-10W10-A を想
定し，その熱源機のカタログに示される機器性能から算出した機器特性式作成して用いる．







図 3-30  ZQH-10W10-A における COP と熱源機側熱源水出口温度の関係[2] 
 
以下の図 3-31 にシミュレーションの結果を示す．  
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図 3-31 下水温度に対する熱源機器の COP 
 
図 3-31 より，シミュレーションにより，下水入口温度が 9.5K 低下した場合でも，熱源機
の COP が約 3.2 まで保たれるが，下水温度の低下が 6.0K になると熱源機側熱源水出口温度
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図 3-32 温度差の定義 
 
V. 仮想下水温度と温度差の定義 




図 3-33 仮想下水温度の設定手順その 1 
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次に，図 3-35 に示すように，この差を全ての晴天日の月別時刻別平均下水温度の値に加










図 3-36 温度差の算出イメージその 1 
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図 3-37 温度差の算出イメージその 2 
 
 具体例として，測点 5 における 2012 年 2 月の仮想下水温度を図 3-38 に示す． 
 
 
図 3-38 測点 5 における 2012 年 2 月の仮想下水温度 
VI. 温度差の算出結果 
 一例として，図 3-39，図 3-40 に測点 5 と測点 D2 における，夏期(2011 年 8 月)と冬期(2012
年 2 月)の温度差発生状況を示す． 
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図 3-40 測点 5 と測点 D2 における冬期(2012 年 2 月)の温度差発生状況 
 
 図 3-39，図 3-40 より，測点ごとにより温度差の大きさご異なることがわかる．また，同
程度の降水量でも，冬期の方が夏期よりも温度差が大きいことがわかる． 
 次に，実測を行った測点の内，日平均下水流量または集水域面積がそれぞれ異なる測点 5，




図 3-41 測点 5，8，D2 における月ごとの温度差最大値と日平均下水流量 
 






































































2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月

































2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年1月 2013年2月 日平均下水流量
集水域面積：4.01(km2) 集水域面積：1.87(km2) 集水域面積：6.51(km2)
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 図 3-41 より，主に冬期にかけて温度差の最大値が大きくなることがわかる．また，日平
均下水流量が 1,000m3/h 未満の測点 5 と測点 8 では温度差最大値にほとんど差がないのに対
し，日平均下水流量が 1,000m3/h 以上の測点 D2 では，温度差最大値が測点 5，8 よりも小さ
いことがわかる． 
 図 3-42 より，測点 T1 の 2013 年 1，2 月における温度差最大値が測点 T2，T3 よりも大き
いことがわかる．また，日平均下水流量が 3,000m3/h 以上の測点 T3 では，2012 年 10 月～
12 月の温度差最大値が他の 2 測点に比べて小さいことがわかる． 





















られた．一例として，図 3-43～図 3-46 に測点 5 における季節別の 3 時間積算降水量×(推定
日平均下水温度－気温)を指標とした温度差との相関関係を示した推定式を示す．また表
3-12 に，測点 5，8，D2，T1，T2，T3 において積算降水量×(推定日平均下水温度－気温)を
指標とした温度差との決定係数および相関係数の一覧を示す．なお，ここで指標作成のた
めに用いた気象データは 2011，2012 年度の大阪管区気象台の大阪市のデータである．その
他，測点 T1，T2，T3 の中間期①(4～5 月)と夏期は実測期間外のため検討外である． 
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図 3-44 測点 5 における夏期の相関関係 
 
図 3-45 測点 5 における中間期② 
の相関関係 
 
図 3-46 測点 5 における冬期の相関関係 
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表 3-12 温度差と指標の決定係数および相関係数 
 
 
 表 3-13 に決定係数と相関係数の判断基準を示す． 
 
表 3-13 決定係数と相関係数の判断基準[17][18] 
 
 
 図 3-43～図 3-46，表 3-12 より，積算降水量×(推定日平均下水温度－気温)の指標と温度差















決定係数　R2 0.6771 0.7062 0.7060 0.6908
相関係数　R 0.8228 0.8404 0.8402 0.8311
決定係数　R2 0.2940 0.3433 0.3548 0.3519
相関係数　R 0.5422 0.5859 0.5956 0.5932
決定係数　R2 0.6389 0.6508 0.6368 0.6107
相関係数　R 0.7993 0.8067 0.7980 0.7815
決定係数　R2 0.7020 0.6796 0.6409 0.5921
相関係数　R 0.8378 0.8244 0.8005 0.7695
決定係数　R2 0.7341 0.7671 0.7692 0.7575
相関係数　R 0.8568 0.8758 0.8770 0.8704
決定係数　R2 0.3175 0.3684 0.3750 0.3739
相関係数　R 0.5635 0.6070 0.6124 0.6115
決定係数　R2 0.7165 0.7243 0.7059 0.6725
相関係数　R 0.8465 0.8511 0.8402 0.8201
決定係数　R2 0.7734 0.7946 0.7780 0.7385
相関係数　R 0.8795 0.8914 0.8821 0.8593
決定係数　R2
相関係数　R
決定係数　R2 0.0998 0.1166 0.1164 0.1158
相関係数　R 0.3159 0.3414 0.3412 0.3402
決定係数　R2 0.6175 0.6737 0.6994 0.6982
相関係数　R 0.7858 0.8208 0.8363 0.8356
決定係数　R2 0.6316 0.6905 0.6983 0.6814
相関係数　R 0.7947 0.8310 0.8356 0.8255
決定係数　R2 0.6578 0.7166 0.6899 0.6285
相関係数　R 0.8111 0.8465 0.8306 0.7928
決定係数　R2 0.6545 0.7139 0.7159 0.6908
相関係数　R 0.8090 0.8449 0.8461 0.8312
決定係数　R2 0.6578 0.7166 0.6899 0.6285
相関係数　R 0.8111 0.8465 0.8306 0.7928
決定係数　R2 0.5358 0.5966 0.6129 0.6061
相関係数　R 0.7320 0.7724 0.7829 0.7785
決定係数　R2 0.6940 0.7342 0.6979 0.6330
相関係数　R 0.8331 0.8568 0.8354 0.7956
決定係数　R2 0.7014 0.7513 0.7479 0.7182
































0.8以上 非常に良い 1.0≧|R|≧0.7 ：高い相関がある
0.5以上 良い 0.7≧|R|≧0.5 ：かなり高い相関がある
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ここで表 3-144-6 に，測点 5，8，D2 における夏期の温度差の発生状況と温度差最大値を
示す． 
 
表 3-14 測点 5，8，D2 における夏期の温度差の発生状況と温度差最大値 
 
 
 表 3-14 より，6，7，8 月は温度差の最大値は 6.0K 未満であり，4.6.2 での検討を踏まえる
と熱源機などの建物設備に影響を与えないことがわかった． 
 しかし，9 月は測点 5，8 において，温度差の最大値が 6.0K 以上であり，4.6.2 での検討結
果より建物設備に影響が生じると考えられる． 
そこで，9 月のみの相関関係を調べる．図 3-47～図 3-49 に測点 5，8，D2 における 9 月の
3 時間積算降水量×(推定日平均下水温度－気温)を指標とした温度差との相関関係を示した
推定式を示す．また表 3-15 に，測点 5，8，D2 において 9 月の積算降水量×(推定日平均下水
温度－気温)を指標とした温度差との決定係数および相関係数の一覧を示す． 
6月 7月 8月 9月
2.0K以上の温度差が生じる時間(h) 30 14 6 49
3.0K以上の温度差が生じる時間(h) 9 1 1 27
4.0K以上の温度差が生じる時間(h) 1 0 0 14
温度差最大値(K) 4.15 3.17 3.00 6.85
2.0K以上の温度差が生じる時間(h) 26 9 4 52
3.0K以上の温度差が生じる時間(h) 3 1 0 30
4.0K以上の温度差が生じる時間(h) 0 0 0 16
温度差最大値(K) 3.77 3.14 2.69 6.56
2.0K以上の温度差が生じる時間(h) 8 0 0 63
3.0K以上の温度差が生じる時間(h) 1 0 0 18
4.0K以上の温度差が生じる時間(h) 0 0 0 6
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図 3-47 測点 5 における 9 月の相関関係 
 
 
図 3-48 測点 8 における 9 月の相関関係 
 
図 3-49 測点 D2 における 9 月の相関関係 
 
 
表 3-15 9 月における温度差と指標の決定係数および相関係数 
 
 











































































決定係数　R2 0.5498 0.5400 0.4994 0.4632
相関係数　R 0.7415 0.7348 0.7067 0.6806
決定係数　R2 0.5527 0.5536 0.5245 0.4981
相関係数　R 0.7435 0.7440 0.7242 0.7057
決定係数　R2 0.5148 0.5306 0.5016 0.4762
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図 3-47～図 3-49，表 3-15 より，積算降水量×(推定日平均下水温度－気温)の指標と温度差
の相関を取ると，積算降水量が 2～4 時間の場合は決定係数が 0.5 以上，相関係数が 0.7 以
上であり，相関関係が強いことがわかる．特に，測点にもよるが 3 時間積算降水量×(推定日
平均下水温度－気温)の指標が最も相関が強いと考えられる． 




る．一例として，以下の表 3-16 に測点 5，8，D2 における各季節の推定式を示しておく． 
 
表 3-16 測点 5，8，D2 における各季節の推定式 
測点 5 
中間期① 4・5 月 y＝0.0469x+0.3979 式 3-26 
夏期 9 月のみ y＝0.0211x+1.2232 式 3-27 
中間期② 10・11 月 y＝0.0335x+1.0815 式 3-28 
冬期 12～3 月 y＝0.0662x+1.1347 式 3-29 
測点 8 
中間期① 4・5 月 y＝0.0462x+0.2492 式 3-30 
夏期 9 月のみ y＝0.0214x+1.2304 式 3-31 
中間期② 10・11 月 y＝0.0311x+0.9047 式 3-32 
冬期 12～3 月 y＝0.0690x+0.5685 式 3-33 
測点 D2 
夏期 9 月のみ y＝0.0163x+1.0208 式 3-34 
中間期② 10・11 月 y＝0.0276x+0.6633 式 3-35 
冬期 12～3 月 y＝0.0626x+0.6621 式 3-36 










時間間隔で 1 年分の気温，降水量などの情報がある． 
なお，このデータより，3 時間積算降水量×(推定日平均下水温度－気温)の指標を作成し，
図 3-50 に示すように，夏期を除く各季節または 9 月の推定式に変数 x として代入し，温度
差 y を算出する． 
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図 3-50 他都市の温度差の算出方法 
 
本研究では一例として，東京都東京の標準年気象データを用いる．x に代入する指標中に
含まれる推定日平均下水温度を算出するにあたり，本章の式 3-25 に，表 3-17 に示す標準年
気象データの気温と大阪市測点 6 の下水温度から算出した係数 α，β，γ を用いて，周期 T
を 365(日)として計算を行う． 
 








年平均(平均値) D  16.6 22.7 平均値の差 α 6.18 
振幅 Af 10.4 5.22 振幅比 β 0.50 
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図 3-51 大阪市海老江下水処理場と東京都芝浦水再生センターの月別平均下水温度 
 
 一例として，大阪市の測点 5 における温度差を参照して作成した推定式(式 3-26～式 
3-29)に，東京都東京の標準年気象データから作成した 3 時間積算降水量×(推定日平均下水
温度－気温)の指標を代入して温度差を算出する．表 3-18 に算出した結果と，式 3-37 より
算出した年間における 2.0，3.0，4.0K 以上の温度差発生確率を示す． 
 







＝以上の温度差発生確率年間に  式 3-37 
 
 表 3-18 より，測点 5 を参照した推定式を用いた場合，東京都東京では，年間における 2.0K
以上の温度差発生確率 2.89%，4.0K 以上の温度差発生確率は 0.87%，6.0K 以上の温度差発
生確率はわずか 0.55%となることがわかる． 
ここで測点 5 以外の年間の実測データが存在する他の測点を参照した場合の推定式を用













大阪市海老江下水処理場 下水温度 東京都芝浦水再生センター 下水温度






中間期①　4・5月 1464 27 1 0
夏期　6～8月 2208
夏期　9月のみ 720 40 3 0
中間期②　10・11月 1464 44 5 3
冬期　12～3月 2904 142 67 45
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表 3-19 各測点を参照した場合における 6.0K 以上の温度差発生確立 
 
 
表 3-19 より，どの測点の温度差を参照した場合の推定式を用いても， 6.0K 以上の温度
差発生確立は最高でも 0.57(%)となっている． 
結果として，東京都東京においては，下水熱利用における建物設備に影響を与えるとさ




測点1 測点2 測点3 測点6 測点7 測点8 測点10
中間期①　4・5月 1464 0 0 0 0 0 0 0
夏期　6～8月 2208
夏期　9月のみ 720 0 0 0 0 0 0 0
中間期②　10・11月 1464 3 4 3 3 3 3 3
冬期　12～3月 2904 47 39 38 32 47 38 47
年間 8760 50 43 41 35 50 41 50






















以下の図 3-52 にて提案した下水流量推定法のフロー図を示す． 
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力および COP を出力する． 
なお，熱源機器は冷房，給湯により，機器構成，負荷の与え方が異なるため，図 4-3 に別途熱源
機器周りの計算フロー図を示す． 

























































度における算定方法・排出係数一覧(H22 年 3 月改定後)」より関西電力の CO2 実排出係数
0.355kgCO2/kWh と，38.2GJ/kL を利用する．また，都市ガスの発熱量と CO2排出係数は 44.8MJ/m3，
2.23kgCO2/m3とする． 
 





効率向上効果　＝　　  式 4-1 
(一次エネルギー使用量)＝(消費電力)×(一次エネルギー換算係数) 式 4-2 
(CO2 排出量)=(消費電力)×(電気 CO2排出係数) 式 4-3 
(原油換算量)=(原油発熱量)×(一次エネルギー使用量) 式 4-4 
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インバータターボ冷凍機 AART-30I(三菱重工)[26] の定格能力を表 4-1 に示す． 
 
表 4-1  インバータターボ冷凍機 AART-30I 定格能力 
項目 インバータターボ冷凍機 AART-30I 
冷凍能力 1055 kW 
冷却水流量 48.3 m3/h 
冷却水温度 入口/出口 32/37 ℃ 
冷水流量 70.9 m3/h 
冷水温度 入口/出口 12/7 ℃ 
インバータ入力 189 kW 






数を表 4-2 表 4-3 に示す． 
 
・連続の式  
outchiinchi GG __   式 4-5 
outcoolincool GG __   式 4-6 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-7 
outcoolincool PP __   式 4-8 
・エネルギー方程式  
)( __ incooloutcoolwcoolCON CGQ    式 4-9 
)( __ outchiinchiwchiEVA CGQ    式 4-10 
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refEVACON EQQ   式 4-11 
・機器固有特性式  
refEVA ECOPQ   式 4-12 
fqedqcqbaCOP  22  式 4-13 
rEVAEVA QQq _/  式 4-14 
WEref  86.0  式 4-15 
 
 
表 4-2 入出力変数 
入力 出力 
θcool_in 冷却水入口水温 (℃) θcool_out 冷却水出口水温 (℃) 
θchi_in 冷水入口水温 (℃) θchi_out 冷水出口水温 (℃) 
Gcool_in 冷却水入口流量 (m3/s) Gcool_out 冷却水出口流量 (m3/s)
Gchi_in 冷水入口流量 (m3/s) Gchi_out 冷水出口流量 (m3/s)
Pcool_in 冷却水入口圧力 (kPa) Pcool_out 冷却水出口圧力 (kPa) 
Pchi_in 冷水入口圧力 (kPa) Pchi_out 冷水出口圧力 (kPa) 
QEVA_r 定格冷却能力 (kW) QCON 排熱量 (kW) 
W インバータ入力 (kW) QEVA 冷凍能力 (kW) 
β インバータ効率 (-) Eref 消費電力 (kW) 
- - - q 部分負荷率 (-) 
- - - COP 成績係数 (-) 
 



















表 4-4 機器能力 















20 65 15 10 87.0 66.4 22.8 
 
ii. 特性式 





HS_outHS_in GG   式 4-16 
H_outH_in GG   式 4-17 
・運動方程式  
HS_inHS_in PP   式 4-18 
H_outH_in PP   式 4-19 
・エネルギー方程式   HS_outHS_inHS_inEVA   cGQ  式 4-20  H_inH_outH_inCON   cGQ  式 4-21 
EVACON QQE   式 4-22 
・機器特性式    f, 2HS_inHS_inH_in2H_inHS_in_H_inHS_in   edcbafCOPt inH  式 4-23 
E
QQCOPt CONEVA    (COPt の定義式) 式 4-24 
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表 4-6 入出力変数 
入力 出力 
θHS_in 熱源水入口水温 (℃) θHS_out 熱源水出口水温 (℃) 
θH_in 給湯水入口水温 (℃) GHS_out 熱源水出口流量 (m3/s) 
GHS_in 熱源水入口流量 (m3/s) GH_out 給湯水出口流量 (m3/s) 
GH_in 給湯水入口流量 (m3/s) PHS_out 熱源水出口圧力 (kPa) 
PHS_in 熱源水入口圧力 (kPa) PH_out 給湯水出口圧力 (kPa) 
PH_in 給湯水入口圧力 (kPa) QCON 給湯能力 (kW) 
θH_out 給湯水出口水温 (℃) QEVA 吸収熱量 (kW) 
- - - E 消費電力 (kW) 















図 4-5  COP 線図 
  






温水ヒートポンプ ETW-L(三菱重工)[26] の温水出口温度 65℃と 45℃における機器仕様を表 4-7 に
示す．なお，COP の部分負荷特性については入手した情報から作成した． 
 
表 4-7 機器仕様 
項目 ETW-L 仕様 
加熱能力 547 kW 
温水流量 48.3 m3/h 
熱源水流量 70.9 m3/h 







て作成した．近似式の各項の係数と入出力変数は表 4-8，表 4-9 のとおりである． 
 
・連続の式  
outHSinHS GG __   式 4-25 
outHOTinHOT GG __   式 4-26 
・運動方程式  
outHSinHS PP __   式 4-27 
outHOTinHOT PP __   式 4-28 
・エネルギー方程式  
)( __ outHSinHSwHSHS CGQ    式 4-29 
)( __ inHOToutHOTwHOTHOT CGQ    式 4-30 





QCOP   式 4-32 
edQcQbaE HOTHOTinHOTinHSref  2__   式 4-33 
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表 4-9 入出力変数 
入力 出力 
θHS_in 熱源水入口水温 (℃) θHS_out 熱源水出口水温 (℃) 
θHOT_in 温水入口水温 (℃) θHOT_out 温水出口水温 (℃) 
GHS_in 熱源水入口流量 (m3/s) GHS_out 熱源水出口流量 (m3/s) 
GHOT_in 温水入口流量 (m3/s) GHOT_out 温水出口流量 (m3/s) 
PHS_in 熱源水入口圧力 (kPa) PHS_out 熱源水出口圧力 (kPa) 
PHOT_in 温水入口圧力 (kPa) PHOT_out 温水出口圧力 (kPa) 
QHOT 加熱能力 (kW) QHS 熱源利用可能熱量 (kW) 
- - - Eref 消費電力 (kW) 
- - - COP 成績係数 (-) 
 
  












































冷却 12 7 25 30 29.72 35.1 5.53 5.37 6.35
加熱 30 25 40 45 47.2 55.21 8.19 5.76 6.74
循環加温 30 25 65 70 35.28 49.43 14.39 2.45 3.44
給湯 30 25 15 70 46.05 57.97 12.14 3.79 4.78
加温/熱回収 12 7 65 70 18.72 32.89 14.41 1.3 2.28
給湯/熱回収 12 7 15 70 26.08 36.77 10.9 2.39 3.37
 
  




の式に使用する係数，入力，出力に関して以下の表 4-11，表 4-12 に示す． 
 
・連続の式  
outchiinchi GG __   式 4-34 
outcoolincool GG __   式 4-35 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-36 
outcoolincool PP __   式 4-37 
・エネルギー方程式  
refEVACON EQQ   式 4-38 
)( __ incooloutcoolwcoolCON CGQ    式 4-39 



















  式 4-43 
・機器制御式 




















 refinchiinchi erff  )( refchi_inref  　  式 4-45 
 0)( _ inchif   )( chi_inref  　  式 4-46 
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表 4-12 入出力変数 
入力 出力 
θHOT_in 温水入口水温 (℃) θHS_out 熱源水出口水温 (℃) 
θHS_in 熱源水入口水温 (℃) GHOT_out 温水出口流量 (m3/s) 
GHOT_in 温水入口流量 (m3/s) GHS_out 熱源水出口流量 (m3/s) 
GHS_in 熱源水入口流量 (m3/s) PHOT_out 温水出口圧力 (kPa) 
PHOT_in 温水入口圧力 (kPa) PHS_out 熱源水出口圧力 (kPa) 
PHS_in 熱源水入口圧力 (kPa) QEVA 冷凍能力 (kW) 
GHOT_out 温水出口水温 (℃) QCON 加熱能力 (kW) 
QCON_ref 定格加熱能力 (kW) Eref 消費電力 (kW) 
θref_in 温水入口目標設定温度 (℃) COP 成績係数 - 
⊿θ 動作隙間 (℃) q 負荷率 - 
- - - γ ON/OFF 係数 - 
 
  










































冷却 12 7 25 30 29.72 35.1 5.53 5.37 6.35
加熱 30 25 40 45 47.2 55.21 8.19 5.76 6.74
循環加温 30 25 65 70 35.28 49.43 14.39 2.45 3.44
給湯 30 25 15 70 46.05 57.97 12.14 3.79 4.78
加温/熱回収 12 7 65 70 18.72 32.89 14.41 1.3 2.28
給湯/熱回収 12 7 15 70 26.08 36.77 10.9 2.39 3.37
 
  





outHOTinHOT GG __   式 4-47 
outHSinHS GG __   式 4-48 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-49 
outcoolincool PP __   式 4-50 
・エネルギー方程式  
)( __ inHOToutHOTwHOTCON CGQ    式 4-51 
)( __ outHSinHSwHSEVA CGQ    式 4-52 
refEVACON EQQ   式 4-53 
・機器固有特性式 
refEVA ECOPQ   
 
式 4-54 





_ fedcbaCOP outHSoutHOToutHSoutHOToutHSoutHOT    式 4-56 
・機器制御式 



















 refinHOTinchi erff －  )( refHOT_inref  　  式 4-58
 0)( _ inchif   )( HOT_inref  　  式 4-59
 










第 4 章 下水熱利用導入効果の検討 
143 
表 4-15 入出力変数 
入力 出力 
θcool_in 冷却水入口水温 (℃) θcool_out 冷却水出口水温 (℃) 
θchi_in 冷水入口水温 (℃) Gcool_out 冷却水出口流量 (m3/s) 
Gcool_in 冷却水入口流量 (m3/s) Gchi_out 冷水出口流量 (m3/s) 
Gchi_in 冷水入口流量 (m3/s) Pcool_out 冷却水出口圧力 (kPa) 
Pcool_in 冷却水入口圧力 (kPa) Pchi_out 冷水出口圧力 (kPa) 
Pchi_in 冷水入口圧力 (kPa) QEVA 冷凍能力 (kW) 
θchi_out 冷水出口水温 (℃) QCON 排熱量(加熱能力) (kW) 
QEVA_ref 定格冷凍能力 (kW) Eref 消費電力 (kW) 
θref_in 冷水入口目標設定温度 (℃) COP 成績係数 - 
⊿θ 動作隙間 (℃) q 負荷率 - 
- - - γ ON/OFF 係数 - 
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図 4-8 水冷ヒートポンプ要素チラー概念図 
 
水冷式ヒートポンプチラーの標準仕様を以下の表 4-16，特性を図 4-9 および図 4-10 に示す．な
お，給湯モードの場合と暖房モードそれぞれについて示す．  
 
表 4-16 標準仕様(給湯利用) 
定格加熱能力 30kW 
温水 出口温度 65(℃) 
(出入口温度差 5(℃)) 
流量 変流量 
熱源水 入口温度 25(℃)，15(℃) 
流量 0.0017 m3/s (15(℃)) 
0.0018 m3/s (25(℃)) 
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図 4-9 加熱 COP 線図(熱源水入口 15℃) 
 
図 4-10 加熱 COP 線図(熱源水入口 15℃) 
 
同様に，暖房の場合の計算条件を表 4-17 に，特性を図 4-11 および図 4-12 に示す． 
 
表 4-17 標準仕様(暖房利用) 
定格加熱能力 30kW 
温水 出口温度 45℃,40℃, 35℃, 30℃ 
(出入口温度差 5℃) 
流量 変流量 




図 4-11 COP 線図(熱源水入口温度 15℃) 
 




























































温水出口30℃ 温水出口35℃ 温水出口40℃ 温水出口45℃




する係数，入力，出力に関して以下の，表 4-18～表 4-20 に示す． 
 
・連続の式  
outHOTinHOT GG __   式 4-60 
outHSinHS GG __   式 4-61 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-62 
outcoolincool PP __   式 4-63 
・エネルギー方程式  
)( __ inHOToutHOTwHOTCON CGQ    式 4-64 
)( __ outHSinHSwHSEVA CGQ    式 4-65 
refEVACON EQQ   式 4-66 
・機器固有特性式 
refEVA ECOPQ   
 
式 4-67 





_ fedcbaCOP outHSoutHOToutHSoutHOToutHSoutHOT    式 4-69 
・機器制御式 




















 refinHOTinchi erff －  )( refHOT_inref  　  式 4-71 
 0)( _ inchif    )( HOT_inref  　  式 4-72 
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表 4-20 入出力変数 
入力 出力 
θHOT_in 温水入口水温 (℃) θHS_out 熱源水出口水温 (℃) 
θHS_in 熱源水入口水温 (℃) GHOT_out 温水出口流量 (m3/s) 
GHOT_in 温水入口流量 (m3/s) GHS_out 熱源水出口流量 (m3/s) 
GHS_in 熱源水入口流量 (m3/s) PHOT_out 温水出口圧力 (kPa) 
PHOT_in 温水入口圧力 (kPa) PHS_out 熱源水出口圧力 (kPa) 
PHS_in 熱源水入口圧力 (kPa) QEVA 冷凍能力 (kW) 
GHOT_out 温水出口水温 (℃) QCON 加熱能力 (kW) 
QCON_ref 定格加熱能力 (kW) Eref 消費電力 (kW) 
θref_in 温水入口目標設定温度 (℃) COP 成績係数 - 
⊿θ 動作隙間 (℃) q 負荷率 - 















図 4-13 空冷ヒートポンプチラー概念図(冷却) 
 
空冷式ヒートポンプチラー(ZQH-10A10-□-A)(ゼネラルヒートポンプ工業[27] )の標準仕様を以下の
表 4-21 に示す． 
 














冷却 12 7 35 27.91 8.03 3.48 














加熱 40 45 7 30.25 8.55 3.54 
融雪 20 25 0 26.36 5.55 4.75 
加温 60 65 12 32.92 13.15 2.5 
給湯 17 65 12 36.59 10.99 3.33 
 
 




用する係数，入力，出力に関して以下の，表 4-22，表 4-23 に示す． 
 
・連続の式  
outchiinchi GG __   式 4-73 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-74 
・エネルギー方程式  
refEVACON EQQ   式 4-75 

















  式 4-79 
・機器制御式 



















 refinchiinchi erff  )( refchi_inref  　  式 4-81 
 0)( _ inchif   )( chi_inref  　  式 4-82 
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表 4-23 入出力変数 
入力 出力 
θchi_in 冷水入口水温 (℃) Gchi_out 冷水出口流量 (m3/s) 
Gchi_in 冷水入口流量 (m3/s) Pchi_out 冷水出口圧力 (kPa) 
Pchi_in 冷水入口圧力 (kPa) QCON 排熱量 (kW) 
θa 外気温度 (℃) QEVA 冷却能力 (kW) 
θchi_out 冷水出口温度 (℃) COP 成績係数 (-) 
QEVA_ref 定格冷却能力 (kW) Eref 消費電力 (kW) 
θref_in 冷水入口目標設定温度 (℃) q 負荷率 (-) 
⊿θ 動作隙間 (℃) γ ON/OFF 係数 - 
 
  








図 4-14 空冷ヒートポンプチラー概念図(加熱) 
 




その式に使用する係数，入力，出力に関して以下の表 4-24，表 4-25 に示す． 
 
・連続の式  
outHOTinHOT GG __   式 4-83 
・運動方程式  
outchiinchi PP __   式 4-84 
・エネルギー方程式  
)( __ inHOToutHOTwHOTCON CGQ    式 4-85 
refEVACON EQQ   式 4-86 
・機器固有特性式 
refEVA ECOPQ   
 
式 4-87 




2 fedcbaCOP outHOTaoutHOTaoutHOTa    式 4-89 
 

























 refinHOTinchi erff －  )( refHOT_inref  　  式 4-91 
 0)( _ inchif   )( HOT_inref  　  式 4-92 
 









表 4-25 入出力変数 
入力 出力 
θHOT_in 温水入口水温 (℃) GHOT_out 温水出口流量 (m3/s) 
GHOT_in 温水入口流量 (m3/s) PHOT_out 温水出口圧力 (kPa) 
PHOT_in 温水入口圧力 (kPa) QEVA 冷凍能力 (kW) 
θa 外気温度 (℃) QCON 加熱能力 (kW) 
GHOT_out 温水出口水温 (℃) Eref 消費電力 (kW) 
QCON_ref 定格加熱能力 (kW) COP 成績係数 － 
θref_in 温水入口目標設定温度 (℃) q 負荷率 － 
⊿θ 動作隙間 (℃) γ ON/OFF 係数 － 
 
  









図 4-15 熱交換器概念図 
 








以下の式 4-93～式 4-103 に熱交換器要素の連続の式，運動方程式，エネルギー方程式，機器特性式
と制約条件を示す．表 4-26 に入出力変数を示す． 
 
・連続の式  
outHinH GG __   式 4-93 
outLinL GG __   式 4-94 
・運動方程式  
outHinH PP __   式 4-95 
outLinL PP __   式 4-96 
・エネルギー方程式  
)( ___ outHinHinHwHEX GCQ   式 4-97 
)( ___ inLoutLinLwHEX GCQ   式 4-98 























   式 4-101 
inLoutH __    式 4-102 





表 4-26 熱交換器の入出力変数 
入力 出力 
θL_in 低温流体入口水温 (℃) θL_out 低温流体出口水温 (℃) 
θH_in 高温流体入口水温 (℃) θH_out 高温流体出口水温 (℃) 
GL_in 低温流体入口流量 (m3/s) GL_out 低温流体出口流量 (m3/s) 
GH_in 高温流体入口流量 (m3/s) GH_out 高温流体出口流量 (m3/s) 
PL_in 低温流体入口圧力 (kPa) PL_out 低温流体出口圧力 (kPa) 
PH_in 高温流体入口圧力 (kPa) PH_out 高温流体出口圧力 (kPa) 
KHEX 熱輸送係数 (kW/m2K) QHEX 交換熱量 (kW) 
AHEX 熱交換面積 (m2) - - - 
 














表 4-27 管路外設置型熱交換器の比較 
熱交換器方式 樹脂金属複合管熱交換器 流下液膜式熱交換器 二重管式熱交換器 
外観写真 














下水温度入/出= 約 19/15(℃) 
下水水流量約 100 L/min 
伝熱面積:0.87 m2(外径基準) 
熱源水温度入/出= 約 4/9(℃) 
熱源水流量 約 28L/min 
下水温度入/出= 約 25/10(℃) 




= 約 6/18(℃) 
熱源水流量 約 25L/min 
下水温度入/出= 約 28/23(℃) 
下水水流量 約 80 L/min 
  






















ST _   式 4-104
・連続の式  





G   _
_
_  式 4-106
・エネルギー方程式  
   atSTSTSToutSToutSTinSTinSTwtSTtSTwtSTtSTw AKdtGGCVCVC    1____11  式 4-107
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表 4-28 入出力変数 
入力 出力 
θST_in 貯湯槽頂部流入温度 (℃) θST_out: 貯湯槽流出温度 (℃) 
GST_in 貯湯槽頂部流入量 (m3/s) GST_t_out 貯湯槽頂部流出量 (m3/s)
θtST 時刻 t での貯湯槽内水温度 (℃) θt+1ST 時刻 t+1 での貯湯槽内水温度 (℃) 
VtST 時刻 t での貯湯槽内水量 (m3) Vt+1ST 時刻 t+1 での貯湯槽内水量 (m3)
QHL_h 給湯負荷 (kW) - - - 
θw 補給水温度 (℃) - - - 
θa 外気温度 (℃) - - - 
KST 貯湯槽熱貫流値 (W/m2K) - - - 
AST 貯湯槽内の水の側面積 (W/m2K) - - - 
Cw 水の容積比熱 (J/m3K) - - - 
dt 時間刻み (s) - - - 
 
  

































































に比較的簡易な 1 次元モデルを提案している．図 4-18 に示した様に貯湯槽を鉛直方向に多数のコン
トロールボリューム(以降，CV と称す．)に分割し，CV 内でのみ温度の均一化が行われると仮定し
ている．以下の式 4-108～式 4-115 に貯湯槽モデル式を，に入出力変数を示す．エネルギーバラン
ス方程式では，水の移流，熱伝導，槽表面からの放熱損失を考慮している． 
 
・連続の式   
outtSTSTintST GGG __1___   1j  式 4-108 
jSTjST GG _1_   1~2  Nj  式 4-109 
outbSTNSTinbST GGG __1___    Nj   式 4-110 
GST_t_in：貯湯槽頂部流入量(m3/s) GST_t_out：貯湯槽頂部流出量(m3/s) 
GST_i：コントロールボリューム第 i 槽から第 i+1 槽への流量(m3/s) 
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Nj   式 4-113 


















  式 4-114 






















ム第 i 槽の温度(℃) θST_b_in：貯湯槽底部流入温度(℃) θST_b_out：貯湯槽底部流出温度(℃) Cw：水
の容積比熱(J/m3K) N：槽分割(コントロールボリューム)数( - ) QST_i：移流に伴う熱移動量(W) λi：
水の熱伝導率(W/mK) dt：時間刻み(s) VST：貯湯槽容量(m3) SST：貯湯槽水平断面積(m2) AST：貯









第 4 章 下水熱利用導入効果の検討 
161 
表 4-29 入出力変数 
入力 出力 
θST_t_in 貯湯槽頂部流入温度 (℃) θST_t_out 貯湯槽頂部流出温度 (℃) 
θST_b_in 貯湯槽底部流入温度 (℃) θST_b_out 貯湯槽底部流出温度 (℃) 
GST_t_in 貯湯槽頂部流入量 (m3/s) GST_t_out 貯湯槽頂部流出量 (m3/s)
GST_b_in 貯湯槽底部流入量 (m3/s) GST_b_out 貯湯槽底部流出量 (m3/s)
N 槽分割(CV)数 (-) θST_i CV 第 i 槽の温度 (℃) 
VST 貯湯槽容量 (m3) GST_i CV 第 i 槽から第 i+1 槽への流量 (m3/s)
SST 貯湯槽水平断面積 (m2) QST_i 移流に伴う熱移動量 (W) 
AST 貯湯槽側面積 (m2)    
HST 貯湯槽高さ (m)    
KST 貯湯槽熱貫流値 (W/m2K)    
Cw 水の容積比熱 (J/m3K)    
λi 水の熱伝導率 (W/mK)    
dt 時間刻み (s)    
 
  










なければならない JIS A 効率との比較を示す．なお，全てのポンプが，JIS A 効率を超えており，技
術の進歩により最高効率が向上すれば，その効率を用いれば良い． 
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ii. 特性式 
以下の式 4-116～式 4-120 に渦巻きポンプについての解析式を示す．なお，本要素において，流
量は一定とし，ポンプ効率，揚程，軸動力を求める式は文献[29] から引用している．以下の表 4-30,
表 4-31 に入出力パラメータ，近似式係数についてまとめる． 
 
・連続の式  
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表 4-30 入出力変数 
入力 出力 
qn 入口流量 (m3/min) qn_out 出口流量 (m3/min)
qηmax 最高効率点における流量 (m3/min) ηPmax ポンプ最高効率 (%) 
Hηmax 最高効率点における揚程 (m) ηPn 流量 qnに対するポンプ効率 (%) 
Pηmax 最高効率点における軸動力 (kW) Hmn 流量 qnに対するポンプ揚程 (m) 
d1 揚程特性の回帰係数 (-) Pn 流量 qnに対するポンプ軸動力 (kW) 
d2 揚程特性の回帰係数 (-) - - - 
d3 揚程特性の回帰係数 (-) - - - 
e1 効率特性の回帰係数 (-) - - - 
e2 効率特性の回帰係数 (-) - - - 
e3 効率特性の回帰係数 (-) - - - 
f1 軸動力特性の回帰係数 (-) - - - 
f2 軸動力特性の回帰係数 (-) - - - 
f3 軸動力特性の回帰係数 (-) - - - 
 
表 4-31 近似式係数 
係数 値 係数 値 係数 値 
d1 -3.61789×10-1 e1 -1.02073 f1 -1.51877×10-1 
d2 9.43989×10-2 e2 1.99581 f2 6.56606×10-1 





























なお，ホテル 1 系，データセンタ系では，樹脂金属複合管熱交換器を，ホテル 2 系では流下液膜
式熱交換器を使用して採熱，排熱を行っている．表 4-32 に各系統の熱源機器，熱交換器の仕様を示
す． 
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表 4-32 実環境試験設備 各系統の熱源機器仕様及び熱交換器 
項目 単位 ホテル 1 系 ホテル 2 系 項目 単位 データセンタ系 
能力 kW 39 30 能力 kW 41.5 
温水 出口温度 ℃ 60 65 室内乾球温度 ℃ 27 
温水 入口温度 ℃ 15 9 室内湿球温度 ℃ 19 
温水流量 L/min 12.4 8.3 冷水流量 L/min - 
熱源水出口温度 ℃ 10 - 冷却水出口温度 ℃ 40 
熱源水入口温度 ℃ 15 15.0 冷却水入口温度 ℃ 35 
熱源水流量 L/min 85.1 - 冷却水流量 L/min 163.3 
定格 COP - 3.98 4.01 定格 COP - 3.39 
定格消費電力 kW 9.8 - 定格消費電力 kW 12.25 
運転モード - 給湯 給湯 運転モード - 冷房 
熱交換器 - 樹脂金属複合管 流下液膜式 熱交換器 - 樹脂金属複合管 
伝熱面積 m2 47.2(外径基準) 10.26(外径基準) 伝熱面積 m2 47.2(外径基準) 
 
 図 4-23 に実環境試験概略図と計測点を，表 4-33 から表 4-35 に計測項目と計測番号を示す．図 
4-23 の計測点の番号と表 4-33 から表 4-35 の計測番号は対応している． 
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表 4-33 ホテル 1 系 計測項目と計測番号 
計測場所 計測番号 計測項目 
HET-1(一次側：下水） 
12 熱交換槽 HET-1 槽内下水温度 上 
13 熱交換槽 HET-1 槽内下水温度 中 
14 熱交換槽 HET-1 槽内下水温度 下 
25 熱交換槽 HET-1 入口下水温度 
26 熱交換槽 HET-1 出口下水温度 
16 HET-1 系統 下水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ人孔温度 
33 熱交換槽 HET-1 入口下水流量 
34 熱交換槽 HET-1 出口下水流量 
HW-1 (一次側：熱媒) 
27 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 熱媒入口温度 
28 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 熱媒出口温度 
47 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 熱媒入口流量 
31 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 熱媒出口流量 
39 ﾎﾃﾙ 1 系統管内熱交換器 熱媒入口温度 
40 ﾎﾃﾙ 1 系統管内熱交換器 熱媒出口温度 
49 ﾎﾃﾙ 1 系統管内熱交換器 熱媒入口流量 
HW-1 (二次側：温水) 
29 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 温水入口温度 
30 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 温水出口温度 
48 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 温水入口流量 
32 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 温水出口流量 
YT-1 
41 予熱ﾀﾝｸ YT-1 槽内温水温度 上 
42 予熱ﾀﾝｸ YT-1 槽内温水温度 中 
43 予熱ﾀﾝｸ YT-1 槽内温水温度 下 
CT-1 
51 冷却塔 CT-1 入口温度 
44 冷却塔 CT-1 出口温度 
52 冷却塔 CT-1 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後温度 
15 冷却塔 CT-1 補給水入口温度 
45 冷却塔 CT-1 入口流量 
46 冷却塔 CT-1 ﾊﾞｲﾊﾟｽ流量 
38 冷却塔 CT-1 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後流量 
50 冷却塔 CT-1 出口流量(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管) 
ホテル 1 系統 工業用水 
17 熱交換槽 HET-1 散水入口温度 
11 熱交換槽 HET-1 散水入口流量 
10 ﾎﾃﾙ 1 系統 ｼｽﾃﾑ冷却塔出口流量 
ホテル 1 系統 管路(下水) 
53 ﾎﾃﾙ 1 系統 管路入口下水温度 
54 ﾎﾃﾙ 1 系統 管路出口下水温度 
冷却塔 CT-1 18 冷却塔 CT-1 消費電力 
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 19 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-1 消費電力 
熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(HET-1→HW-1) 20 熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(HET-1→HW-1) 消費電力 
温水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-2(YT-1→HW-1) 21 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-2(YT-1→HW-1) 消費電力 
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-3(YT-1→CT-1) 22 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-3(YT-1→CT-1) 消費電力 
下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP-1 23 下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP-1 消費電力 
管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ CP5-3 24 管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ CP5-3 消費電力 
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表 4-34 データセンター系 計測項目と計測番号 
計測場所 計測番号 計測項目 
HET-2(一次側：下水) 
157 熱交換槽 HET-2 槽内下水温度 上 
158 熱交換槽 HET-2 槽内下水温度 中 
159 熱交換槽 HET-2 槽内下水温度 下 
144 熱交換槽 HET-2 下水入口温度 
145 熱交換槽 HET-2 下水出口温度 
184 HET-2 系統 下水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ人孔温度 
150 熱交換槽 HET-2 下水入口流量 
151 熱交換槽 HET-2 下水出口流量 
HET-2(二次側：熱媒) 
148 HET-2 熱交換器 熱媒直近入口温度 
149 HET-2 熱交換器 熱媒直近出口温度 
146 HET-2 熱交換器 熱媒入口温度 
147 HET-2 熱交換器 熱媒出口温度 
152 HET-2 熱交換器 熱媒入口流量 
153 HET-2 熱交換器 熱媒出口流量 
PAC1(一次側：熱媒) 
170 水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 熱媒入口温度 
171 水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 熱媒出口温度 
175 水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 熱媒入口流量 
176 水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 熱媒出口流量 
172 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統管内熱交換器 熱媒入口温度 
173 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統管内熱交換器 熱媒出口温度 
177 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統管内熱交換器 熱媒入口流量 
CT2-1 
160 冷却塔 CT2-1 入口温度 
161 冷却塔 CT2-1 出口温度 
162 冷却塔 CT2-1 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後温度 
183 冷却塔 CT2-1 補給水入口温度 
154 冷却塔 CT2-1 入口流量 
156 冷却塔 CT2-1 ﾊﾞｲﾊﾟｽ流量 
155 冷却塔 CT2-1 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後流量 
データセンタ系統 工業用水 
185 熱交換槽 HET-2 散水入口温度 
189 熱交換槽 HET-2 散水入口流量 
188 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統 ｼｽﾃﾑ冷却塔出口流量 
サーバー室 174 ｻｰﾊﾞｰ室内温度 
データセンタ系統 管路 190 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統 管路入口下水温度 191 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ系統 管路出口下水温度 
冷却塔 CT2-1 163 冷却塔 CT2-1 消費電力 
熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(PAC-1→HET-2) 164 熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(PAC-1→HET-2) 消費電力 
下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP1-1 165 下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP1-1 消費電力 
水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 166 水冷ﾕﾆｯﾄ PAC-1 消費電力 
電気ﾋｰﾀｰ EH 167 電気ﾋｰﾀｰ EH 消費電力 
管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟCP5-1 168 管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ CP5-1 消費電力 
ｽｸﾘｰﾝ装置 2 169 ｽｸﾘｰﾝ装置 2 消費電力 
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表 4-35 ホテル 2 系 計測項目と計測番号 
計測場所 計測番号 計測項目 
HET-3(一次側：下水） 
281 熱交換槽 HET-3 槽内下水温度 上 
282 熱交換槽 HET-3 槽内下水温度 中 
283 熱交換槽 HET-3 槽内下水温度 下 
279 熱交換槽 HET-3 下水入口温度 
280 熱交換槽 HET-3 下水出口温度 
323 HET-3 系統 下水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ人孔温度 
284 熱交換槽 HET-3 下水入口流量 
285 熱交換槽 HET-3 下水出口流量 
HET-3(二次側：熱媒) 
289 HET-3 熱交換器 熱媒直近入口温度 
290 HET-3 熱交換器 熱媒直近出口温度 
HW-2(一次側：熱媒) 
302 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 熱媒入口温度 
303 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 熱媒出口温度 
308 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 熱媒入口流量 
309 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 熱媒出口流量 
304 ﾎﾃﾙ 2 系統管内熱交換器 熱媒入口温度 
305 ﾎﾃﾙ 2 系統管内熱交換器 熱媒出口温度 
310 ﾎﾃﾙ 2 系統管内熱交換器 熱媒入口流量 
HW-2(二次側：温水) 
306 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 温水入口温度 
307 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 温水出口温度 
311 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 温水入口流量 
312 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 温水出口流量 
YT-2 
317 予熱ﾀﾝｸ YT-2 槽内温水温度 上 
318 予熱ﾀﾝｸ YT-2 槽内温水温度 中 
319 予熱ﾀﾝｸ YT-2 槽内温水温度 下 
CT2-2 
291 冷却塔 CT2-2 入口温度 
292 冷却塔 CT2-2 出口温度 
293 冷却塔 CT2-2 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後温度 
322 冷却塔 CT2-2 補給水入口温度 
286 冷却塔 CT2-2 入口流量 
288 冷却塔 CT2-2 ﾊﾞｲﾊﾟｽ流量 
287 冷却塔 CT2-2 出口ﾊﾞｲﾊﾟｽ合流後流量 
ホテル 2 系統 工業用水 
324 熱交換槽 HET-3 散水入口温度 
314 熱交換槽 HET-3 散水入口流量 
313 ﾎﾃﾙ 2 系統 ｼｽﾃﾑ冷却塔出口流量 
冷却塔 CT2-2 294 冷却塔 CT2-2 消費電力 
熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(HET-3→HW-2) 295 熱媒ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-1(HET-3→HW-2) 消費電力 
温水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-2(YT-2→HW-2) 296 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-2(YT-2→HW-2) 消費電力 
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-3(YT-2→CT2-2) 297 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP4-3(YT-2→CT2-2) 消費電力 
下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP1-2 298 下水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ DP1-2 消費電力 
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 299 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 HW-2 消費電力 
管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ CP5-2 300 管内熱交換器熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ CP5-2 消費電力 
ｽｸﾘｰﾝ装置 3 301 ｽｸﾘｰﾝ装置 3 消費電力 
 
  







 熱交換器の外形を図 4-24 に示す． 
 





ホテル 1 系とデータセンター系の熱交換器 HEX-1 と HEX-2 は同じもので，伝熱面積が 47.2m2 であ
る．ホテル 2 系の熱交換器 HEX-3 は伝熱面積が 10.26m2 の流下液膜式熱交換器である． 
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ii. 給湯用ヒートポンプ 
 実環境試験で用いた給湯用水冷式ヒートポンプの外形を図 4-25 に示す． 
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消費電力(kW) 瞬間給湯 9.8 循環給湯 11.4 
最大消費電力(kW) 16.0  




熱源水熱交換器 形式 SUS 型プレート式 
循環水量(L/min) 86 
給湯用熱交換器 形式 SUS 型プレート式 
循環水量(L/min) 101.5 
瞬間給湯温度(℃) 
温水入口温度 15 出口温度 60   
熱源水入口温度 15 出口温度 10 
循環給湯温度(℃) 
温水入口温度 55 出口温度 60   
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電源 三相 200V  50/60Hz 
消費電力(kW) 瞬間給湯 7.5 循環給湯 7.2 




熱源水熱交換器 形式 ブレージング型プレート式熱交換器 
循環水量(L/min) 瞬間給湯 7.5 循環給湯 4.0 
給湯用熱交換器 形式 ブレージング型プレート式熱交換器 
循環水量(L/min) 101.5 
瞬間給湯温度(℃) 
温水入口温度 9.0 出口温度 65.0 
熱源水入口温度 15.0 
循環給湯温度(℃) 
温水入口温度 60.0 出口温度 65.0 
熱源水入口温度 15.0 
瞬間給湯 COP(-) 4.01 
循環給湯 COP(-) 2.79 
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iii. 貯湯タンク 
 貯湯タンクの外形を図 4-26 に示す． 
 





 冷却塔の外形を図 4-27 に示す． 
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v. 水冷式 MACS 空調機 
 年間冷房機器としての水冷式空調機の外形を図 4-28 に示す． 
 
図 4-28 水冷式 MACS 空調機 
 
 水冷式 MACS 空調機は冷却水を利用し，冷媒の温度を下げることで熱負荷が発生しているデータ
センター内を冷房する．水冷式 MACS 空調機の仕様を表 4-38 に示す． 
 




電源 3 相 200V 50/60Hz 
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IV. 運転条件・パターン 
 本論文では表 4-39 に示す各季節を想定した下水，温水の温度条件を設定して実環境試験を行う．
また，各系統の下水，熱源水，温水の流量条件を表 4-40 に示す．  
 
表 4-39 下水入口温度・温水入口温度設定条件 
季節 下水入口温度（℃） 温水入口温度（℃） 
夏期 30 25 
中間期（夏期寄り） 25 20 
中間期（冬期寄り） 20 15 
冬期 15 10 
寒冷地 10 5 
 
表 4-40 各系統下水・熱源水・温水流量条件 
 下水流量(L/min) 熱源水（冷却水）流量(L/min) 温水流量(L/min) 
ホテル 1 系 100 75~83 9.2~24.1 
データセンター系 100 100 - 

































期間で分け，それぞれの期間の標準偏差を表 4-41 に示す． 
 
 
図 4-29 8/12 ホテル 1 系ヒートポンプの温水入口流量の運転結果と標準偏差 
 
表 4-41 各期間の標準偏差と温水流量変動の大小関係 
運転期間 時間 標準偏差(L/min) 温水流量変動の大小 
1 0：00～9：00 0.1～0.4 小 
2 9：20～19：59 0.1～31 大を含む 
3 20：00～23：59 0.0～0.7 小 
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 給湯用ヒートポンプ HW-1 の機器特性 
ホテル 1 系の給湯用ヒートポンプ HW-1 の機器特性について示す．表 4-39 と 
表 4-40 で示した設定条件に近い条件で，65℃出湯の瞬間給湯を行った場合の HW-1 の機器特性を
示す． 
 
I. 下水入口温度・負荷率と COP の関係 
 
 実環境における下水温度と COP の関係を把握するために，下水入口温度とヒートポンプ入口の熱
源水温度の関係について，熱源水入口温度と COP の関係を示す．下水入口温度と COP の関係を示
すことにより下水入口温度がヒートポンプの運転効率にどのような影響を与えるかを示す．その際，
流量によってヒートポンプ入口の熱源水温度が変わり，負荷率によって COP が変わるので下水流量
は 100L/min，熱源水流量は 80L/min，負荷率 1.0～1.2 の一定の条件の結果を用いる．また，実験デ
ータの選定方法で示した方法により選定した実験データの短時間（30 分～2 時間）の平均値を用い
る．ホテル 1 系の下水入口温度が高い程，ヒートポンプ入口の熱源水温度は上昇し，COP が向上す
ることが考えられる．図 4-30 に下水入口温度とヒートポンプ熱源水入口温度の関係を，図 4-31 ヒ
ートポンプ熱源水入口温度と COP の関係を示し，図 4-32 図 4-30 下水入口温度と COP の関係を示
す． 
 
図 4-30 下水入口温度とヒートポンプ熱源水入口温度の関係 
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図 4-31 ヒートポンプ熱源水入口温度と COP の関係 
（ホテル 1 系短時間結果 下水流量 100L/min，80L/min，負荷率 1.0～1.2） 
 
図 4-32 下水入口温度と COP の関係 
（ホテル 1 系短時間結果 下水流量 100L/min，80L/min，負荷率 1.0～1.2） 
 
 図 4-30 より下水入口温度に比例して熱源水入口温度が上昇しており，下水入口温度 1℃の上昇に
対して熱源水入口温度は 0.88℃上昇している．図 4-31 より熱源水入口温度が 1℃上昇するにつれて
COP は 0.049 上昇している．このことから下水入口温度が上昇することにより熱源水入口温度が上
昇し，COP が上昇するという傾向が実環境において得られた．図 4-32 より下水入口温度が 1℃上昇
すると，HW-1 の COP は 0.0418 上昇した．  
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図 4-33 負荷率と COP，SCOP の関係 
（ホテル 1 系短時間結果 下水流量 100L/min，80L/min，下水入口温度 27.5～29.8℃） 
  
図 4-33 より負荷率が上がるにつれて COP が高くなることが分かる．図 4-30 から図 4-33 の結果
より下水入口温度と負荷率が上昇することによって COP が上昇することが分かった．なお，HW-1
は出湯温度 60℃で定格運転されるが，本実験では 65℃出湯の設定で運転されていることにより図 
4-33 に示されるように負荷率が 1.0 以上で運転されている． 
 
II. 季節別性能特性 
表 4-39 の下水，温水温度条件と異なる条件時を表 4-42 に示す季節に分類する．分類した条件時
での実験結果を表 4-43 と表 4-44 に示す．なお，この実験結果は 4.4.1 節の実験データの選定方法で
示した方法により各実験実施日の短時間（30 分～2 時間）の平均値を用いる． 
  
表 4-42 ホテル 1 系 実験結果季節条件 
 季節 下水入口温度(℃) 温水入口温度(℃) 
夏期 27～30 25～ 
中間期(夏期寄り) 24～27 20～25 
中間期(冬期寄り) 18～20 15～16 
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表 4-43 ホテル 1 系 夏期実験結果 
季節 夏期 
実験 No 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
下水入口温度（℃） 27.45  27.54 28.25 29.52 29.80  27.54 
下水出口温度（℃） 22.98  22.88 23.70 24.85 24.92  22.61 
下水入口流量(l/min) 99.82  99.50 100.34 100.13 100.23  100.15 
熱源水入口温度（℃） 22.84  22.75 23.65 24.48 24.59  22.72 
熱源水出口温度（℃） 17.11  17.03 18.02 18.54 18.72  16.92 
熱源水入口流量(l/min) 80.77  80.93 81.87 80.46 81.59  79.30 
温水入口温度（℃） 26.26  26.11 33.37 31.19 34.55  28.54 
温水出口温度（℃） 62.47  62.47 61.38 61.77 60.96  62.18 
温水入口流量(l/min) 16.96  17.29 22.05 20.67 24.11  18.00 
熱源水熱交換量(kW) 32.20  32.22 32.06 33.26 33.24  31.88 
加熱能力(kW) 43.59  44.39 43.83 45.11 44.79  43.20 
負荷率（-） 1.11  1.13  1.12  1.15  1.14  1.10  
熱源機消費電力(kW) 9.87  9.88  10.00 10.00 10.00  9.90  
スクリーン消費電力(kW) 0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  
下水ポンプ電力(kW) 1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  
熱媒ポンプ消費電力(kW) 0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  
温水ポンプ消費電力(kW) 0.55  0.55  0.60  0.60  0.60  0.54  
総消費電力(kW) 12.13  12.13 12.31 12.31 12.31  12.15 
COP（-） 4.43  4.50  4.38  4.51  4.48  4.37  
SCOP（-） 3.60  3.66  3.56  3.66  3.64  3.56  
備考 実験実施日 7 月 12 日 7月 13日 8 月 6 日 8月 12日 8月 19日 10月 7日
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表 4-44 ホテル 1 系 中間期・冬期実験結果 
季節 中間期(夏期) 中間期(冬期) 冬期 
実験 No 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
下水入口温度（℃） 27.23  26.04  24.72  18.88  20.12  14.83  
下水出口温度（℃） 22.51  21.11  20.00  15.33  15.35  12.33  
下水入口流量(l/min) 100.20  100.16  100.20  99.98  100.09  99.97  
熱源水入口温度（℃） 22.35  21.07  19.80  15.33  15.38  12.28  
熱源水出口温度（℃） 16.85  15.40  14.44  10.57  10.58  7.86  
熱源水入口流量(l/min) 82.88  77.58  80.68  81.05  81.08  80.41  
温水入口温度（℃） 22.86  24.89  20.17  14.97  14.37  10.37  
温水出口温度（℃） 63.15  63.37  64.12  65.69  65.79  63.55  
温水入口流量(l/min) 15.45  15.09  13.18  10.53  10.39  9.48  
熱源水熱交換量(kW) 31.74  30.46  30.01  26.70  26.91  24.61  
加熱能力(kW) 44.18  41.96  42.40  40.89  41.85  39.31  
負荷率（-） 1.13  1.07  1.08  1.04  1.07  1.00  
熱源機消費電力(kW) 9.90  9.93  9.90  9.80  9.81  9.31  
スクリーン消費電力
(kW) 0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  
下水ポンプ電力(kW) 1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  
熱媒ポンプ消費電力
(kW) 0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  
温水ポンプ消費電力
(kW) 0.55  0.53  0.52  0.50  0.50  0.50  
総消費電力(kW) 12.16  12.17  12.13  12.01  12.02  11.52  
COP（-） 4.47  4.23  4.28  4.17  4.27  4.22  
SCOP（-） 3.64  3.45  3.50  3.40  3.48  3.41  











て熱源水入口温度が高く，COP が高い結果となった．また，どの季節でも負荷率が 1.0 以上で運転
されており，補機類（下水循環ポンプ，熱源水循環ポンプ，温水循環ポンプ，スクリーン）の消費
電力の変動が無かったため，COP と SCOP の差は各季節でほぼ変わらなかった． 
実環境試験を行った結果のうち貯湯運転を行っている期間を含む結果を示す．ホテル 1 系に関し
て図 4-34 と図 4-35 に夏期代表日（8/9）の運転結果を示す．温水出口温度が 60℃以上になる 13：58
から温水入口温度と温水出口温度が近くなる 22：55 まで貯湯運転を行っている期間とする．図 4-36
と図 4-37 にホテル 1 系の中間期（夏期）代表日（7/19～7/20）の運転結果を示す．温水出口温度が
60℃以上となる 7/19の 16:26～7/20の 10:00まで貯湯運転を行っている期間とする．図 4-38と図 4-39
にホテル 1 系の冬期代表日（11/13）の運転結果を示す．温水出口温度が 60℃以上となる 12:00～16:56
まで貯湯運転を行っている期間とする．各季節の貯湯運転を行っている期間の温水加熱量の積算値
と消費電力の積算値から COP と SCOP を算出し，表 4-45 に示す． 
 
 
図 4-34 (a) 下水温度・流量 図 4-34 (b) 熱源水温度・流量 
 
 
図 4-34 (c) 温水温度・流量 図 4-34 (d) 下水・熱源水熱交換量 
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図 4-35 (a) 熱通過率・温度効率 図 4-35 (b) HW-1 加熱能力・負荷率 
 
 
図 4-35 (c) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-35 (d) HW-1・ホテル 1 系消費電力 
 
 
図 4-35 (e) HW-1 COP 図 4-35 (f) ホテル 1 系 SCOP 


































































































































































































































































































































































































































































































































図 4-36 (a) 下水温度・流量 図 4-36 (b) 熱源水温度・流量 
  
図 4-36 (c) 温水温度・流量 図 4-36 (d) 下水・熱源水熱交換量 
 
 
図 4-36 (e) 熱通過率・温度効率 図 4-36 (f) HW-1 加熱能力・負荷率 








































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4-37 (a) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-37 (b) HW-1・ホテル 1 系消費電力 
 
 
図 4-37 (c) HW-1 COP 図 4-37 (d) ホテル 1 系 SCOP 


















































































































































































































































































































































図 4-38 (a) 下水温度・流量 図 4-38 (b) 熱源水温度・流量 
 
 
図 4-38 (c) 温水温度・流量 図 4-38 (d) 下水・熱源水熱交換量 
  
図 4-38 (e) 熱通過率・温度効率 図 4-38 (f) HW-1 加熱能力・負荷率 
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図 4-39 (a) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-39 (b) HW-1・ホテル 1 系消費電力 
 
 
図 4-39 (c) HW-1 COP 図 4-39 (d) ホテル 1 系 SCOP 
図 4-39 ホテル 1 系冬期（11/13）運転結果 
 
表 4-45 ホテル 1 系 貯湯運転結果 
季節 夏期 中間期（夏期） 冬期 
実験期間 8/9 (13:58～22:55) 7/19(16:26)～7/20(10:00) 11/13(12:00～16:56)
加熱量（MJ） 1485 2860 684 
消費電力（MJ） 320 624 167 
ホテル 1 系消費電力（MJ） 393 767 206 
COP(-) 4.64 4.58 4.10 
SCOP(-) 3.77 3.73 3.32 
 図 4-35～図 4-39 より夏期と中間期（夏期）において貯湯を行っているときの温水流量は変動が
大きく，加熱量や COP，SCOP も大きく変動している．各季節においてヒートポンプや補機類（下
水ポンプ，熱源水ポンプ，温水ポンプ，スクリーン）の消費電力はあまり変動しなかった．表 4-45
より下水入口温度が高い夏期の COP が最も高く，下水入口温度が低い冬期の COP が最も低くなり，
表 4-43 と表 4-44 で示した短時間の実験結果と同様の傾向が得られた．表 4-43 と表 4-44 に示す短
時間の結果と積算値で求めた COP と SCOP を比較すると，夏期と中間期（夏期）は積算値で求めた



























































































































































































































































































































件の実験データから機器特性を示すために短時間（30 分～2 時間）の平均値を用いる． 
 
I. 下水入口温度・負荷率と COP の関係 
 下水入口温度と MACS 空調機の冷却水入口温度の関係を図 4-40 に，冷却水入口温度と COP の関
係を図 4-41 に示し，下水入口温度と COP の関係を図 4-42 に示す．下水流量と冷却水流量によって
冷却水入口温度が変化し，負荷率によって COP が変化するので，下水入口流量 100L/min，冷却水入
口流量 100L/min，負荷率 0.6 の実験結果を用いて機器特性を示す． 
 
図 4-40 下水入口温度と MACS 入口冷却水温度の関係 
（データセンター系短時間結果 下水流量 100L/min，冷却水流量 100L/min，負荷率 0.6） 
 
図 4-41  MACS 入口冷却水温度と COP の関係 
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図 4-42 下水入口温度と COP の関係 
（データセンター系短時間結果 下水流量 100L/min，冷却水流量 100L/min，負荷率 0.6） 
 
 図 4-40 より下水入口温度が上昇すると冷却水入口温度が上昇し，下水入口温度が 1℃上昇すると
冷却水入口温度は 0.62℃上昇した．図 4-41 から冷却水入口温度が上昇することにより COP は低下
しており，冷却水入口温度が 1℃上昇すると COP は 0.13 低下した．このことから下水入口温度が低
い程 MACS 空調機の COP が高くなることが分かり，図 4-42 に示すように下水入口温度が 1℃上昇
すると COP は 0.09 低下した． 
 下水入口温度が 26.5～28.7℃の夏期条件に近い結果において負荷率と COP の関係を図 4-43 に示
す． 
 
図 4-43 負荷率と COP の関係 
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 表 4-37 より負荷率が 0.47～0.55 の範囲では負荷率に伴って COP が上昇したが，負荷率が 0.65 の
ときの COP は低くなっており，負荷率が上昇することにより COP が低くなる傾向がある． 
 
II. 季節別性能特性 
表 4-39 の下水温度条件と異なる条件時を表 4-46 に示す季節に分類する．分類した条件時での実
験結果を表 4-47 と表 4-49 に示す．なお，この実験結果は各実験実施日の短時間（30 分～2 時間）
の平均値を用いる． 
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表 4-47 データセンター系 夏期実験結果 
季節 夏期 
実験 No 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 
下水入口温度（℃） 27.52  27.79 28.48  28.65  28.50  
下水出口温度（℃） 31.31  31.64 32.36  32.35  32.22  
下水入口流量(l/min) 100.27  100.48 99.96  98.88  100.19 
冷却水入口温度（℃） 31.86  31.84 32.84  33.09  32.86  
冷却水出口温度（℃） 36.07  35.98 36.49  37.05  36.74  
冷却水入口流量(l/min) 100.29  100.32 100.12  100.18  100.28 
冷却水熱交換量(kW) 28.74  25.66 24.32  26.99  26.20  
冷却能力(kW) 22.63  22.26 19.51  21.07  19.75  
負荷率（-） 0.55  0.54  0.47  0.51  0.48  
熱源機消費電力(kW) 6.65  6.54  5.80  6.43  7.28  
スクリーン消費電力(kW) 0.17  0.17  0.18  0.16  0.21  
下水ポンプ電力(kW) 1.10  1.10  1.11  1.10  1.10  
熱媒ポンプ消費電力(kW) 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  
総消費電力(kW) 8.42  8.31  7.58  8.19  9.09  
COP（-） 3.41  3.41  3.37  3.28  2.80  
SCOP（-） 2.69  2.69  2.57  2.57  2.21  
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表 4-48 データセンター系 中間期(夏期)実験結果 
季節 中間期(夏期) 
実験 No 2-6 2-7 2-8 2-9 
下水入口温度（℃） 24.89  23.63  23.46  23.48  
下水出口温度（℃） 29.58  28.27  27.25  29.25  
下水入口流量(l/min) 100.49  100.23  100.53  100.57  
冷却水入口温度（℃） 31.60  32.04  31.78  30.20  
冷却水出口温度（℃） 37.19  37.32  36.72  36.27  
冷却水入口流量(l/min) 100.24  100.20  100.20  100.28  
冷却水熱交換量(kW) 34.76  33.57  30.48  40.43  
冷却能力(kW) 27.50  25.52  25.25  31.10  
負荷率（-） 0.66  0.61  0.61  0.75  
熱源機消費電力(kW) 11.41  11.17  9.08  11.11  
スクリーン消費電力(kW) 0.10  0.11  0.11  0.10  
下水ポンプ電力(kW) 1.10  1.10  1.10  1.10  
冷却水ポンプ消費電力
(kW) 
0.50  0.50  0.50  0.50  
総消費電力(kW) 13.10  12.88  10.79  12.81  
COP（-） 2.45  2.35  2.82  2.81  
SCOP（-） 2.13  2.02  2.37  2.43  
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表 4-49 データセンター系 中間期(冬期)・冬期実験結果 
季節 中間期(冬期) 冬期 
実験 No 2-10 2-11 2-12 2-13 
下水入口温度（℃） 18.85  18.49 19.60 12.08 
下水出口温度（℃） 23.38  22.31 25.01 14.97 
下水入口流量(l/min) 100.48  100.38 100.55 100.32 
冷却水入口温度（℃） 27.77  22.96 25.95 15.53 
冷却水出口温度（℃） 32.85  26.99 31.57 18.36 
冷却水入口流量/min) 100.18  100.05 100.14 100.16 
冷却水熱交換量(kW) 32.13  28.57 39.49 20.23 
冷却能力(kW) 26.78  22.05 29.11 16.83 
負荷率（-） 0.65  0.53 0.70 0.41 
熱源機消費電力(kW) 8.49  5.90 9.84 2.79 
スクリーン消費電力(kW) 0.11  0.14 0.14 0.14 
下水ポンプ電力(kW) 1.10  1.10 1.10 1.11 
冷却水ポンプ消費電力(kW) 0.50  0.50 0.50 0.50 
総消費電力(kW) 10.20  7.64 11.58 4.53 
COP（-） 3.17  3.83 2.96 6.10 
SCOP（-） 2.63  2.93 2.52 3.73 
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 結果として，表 4-47 から表 4-49 において冷却水入口温度と負荷率が低い程 COP が高い傾向があ





ほぼ一定であり，負荷率が低い場合 COP と SCOP の差が大きくなった． 
実環境試験におけるデータセンター系の空調機は連続運転を行っており，ホテル 1 系の貯湯運転
時間と日にちは異なるが同じ時間に冷却を行う場合の運転効率について示す．図 4-44 と図 4-45 に
データセンター系の夏期代表日（8/26）の運転結果を示す．図 4-46 と図 4-47 にデータセンター系の
中間期（夏期）代表日（7/19～7/20）の運転結果を示す．図 4-48 と図 4-49 にデータセンター系の冬
期代表日（11/26）の運転結果を示す．各季節の各期間における冷却能力の積算値と消費電力の積算
値から COP と SCOP を算出し，表 4-50 に示す． 
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図 4-44 (a) 下水温度・流量 図 4-44 (b) 冷却水温度・流量 
 
図 4-44 (c) 下水・冷却水熱交換量 図 4-44 (d) 熱通過率・温度効率 
 
図 4-44 (e) MACS 空調機 冷却能力・負荷率 図 4-44 (f) ポンプ・スクリーン消費電力 
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図 4-45 (a) MACS 空調機・データセンター系消費電力 図 4-45 (b) MACS 空調機 COP 
 
 
図 4-45 (c) データセンター系 SCOP  
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図 4-46 (a) 下水温度・流量 図 4-46 (b) 冷却水温度・流量 
 
図 4-46 (c) 下水・冷却水熱交換量 図 4-46 (d) 熱通過率・温度効率 
 
 
図 4-46 (e) MACS 空調機 冷却能力・負荷率 図 4-46 (f) ポンプ・スクリーン消費電力 
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図 4-47 (c) データセンター系 SCOP  
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図 4-48 (a) 下水温度・流量 図 4-48 (b) 冷却水温度・流量 
 
図 4-48 (c) 下水・冷却水熱交換量 図 4-48 (d) 熱通過率・温度効率 
 
 
図 4-48 (e) MACS 空調機 冷却能力・負荷率 図 4-48 (f) ポンプ・スクリーン消費電力 
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図 4-49 (c) データセンター系 SCOP  
図 4-49 データセンター系冬期（11/26）運転結果 
 
表 4-50 データセンター系 運転結果 
夏期 中間期（夏期） 冬期 
実験期間 8/26(13:58～22:55) 7/19(16:26)～7/20(10:00) 11/26(12:00～16:56)
冷却量（MJ） 666 1435 286 
消費電力（MJ） 213 426 46 
データセンター系消費電力（MJ） 270 538 77 
COP 3.13 3.37 6.21 
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 図 4-44～図 4-49 より各季節において下水入口流量の変動が大きく変動しているときが多く，それ
に伴って下水と冷却水の熱交換量，冷却能力が変動している．また，補機類ではスクリーンの消費
電力の変動が大きいが，これは下水流量の変動によるものと考えられる．表 4-50 より下水入口温度
が高い夏期の COP が最も低く，下水入口温度が低い冬期の COP が最も高い値となった．表 4-47 か
ら表 4-49 に示す短時間の実験結果では夏期の方が中間期（夏期）より COP が高い傾向を示してい
たが，運転期間における冷却量の積算値と消費電力の積算値によって COP と SCOP を算出すること
で，より下水入口温度の条件に則した結果が得られた． 
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 給湯用ヒートポンプ HW-2 の機器特性 
ホテル 1 系と同様にホテル 2 系の給湯用ヒートポンプ HW-2 の機器特性について示す．65℃出湯
の瞬間給湯運転を行った場合の HW-2 の機器特性を示す． 
 
I. 下水入口温度・負荷率と COP の関係 
 下水入口温度とヒートポンプ入口熱源水温度の関係を図 4-50 に，ヒートポンプ入口熱源水温度と
COP との関係を図 4-51 について示し，下水入口温度と COP の関係を図 4-52 に示す． 
 
 
図 4-50 下水入口温度とヒートポンプ熱源水入口温度の関係 
（ホテル 2 系短時間結果 下水流量 300L/min，熱源水流量 100L/min，負荷率 1.0～1.1） 
 
図 4-51 ヒートポンプ熱源水入口温度と COP の関係 
（ホテル 2 系短時間結果 下水流量 300L/min，熱源水流量 100L/min，負荷率 1.0～1.1） 
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図 4-52 下水入口温度と COP の関係 
（ホテル 2 系短時間結果 下水流量 300L/min，熱源水流量 100L/min，負荷率 1.0～1.1） 
 
 図 4-50 より下水入口温度が上昇することでヒートポンプ入口熱源水温度が上昇しており，下水入
口温度 1℃の上昇に対して熱源水入口温度は 0.95℃上昇している．図 4-51 から熱源水入口温度が上
昇することにより COP が上昇しており，熱源水入口温度 1℃の上昇に対して COP は 0.10 上昇して
いる．このことから下水入口温度の上昇によって COP が上昇することが示され，図 4-52 に示すよ
うに下水入口温度が 1℃上昇すると COP は 0.10 上昇している． 
負荷率の影響を示すために下水流量 300L/min，熱源水流量 108L/min，下水入口温度 25.2～27.7℃
の中間期（夏期）と夏期の実験結果において，負荷率と COP の関係を図 4-53 に示す． 
 
図 4-53 負荷率と COP の関係 
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ホテル 1系と同様に表 4-39の下水，温水温度条件と異なる表 4-52と表 4-53の実験結果を表 4-51
に示す季節に分類し，季節間で比較する．この実験結果は 4.4.1 節実験データの選定方法で示した方
法により各実験実施日の短時間（30 分～2 時間）の平均値を用いる． 
 
表 4-51 ホテル 2 系 実験結果季節分類条件 
季節 下水入口温度（℃） 温水入口温度（℃） 
夏期 27～ 25～ 
中間期（夏期） 25 19～21 
冬期 10～16 7～10 
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表 4-52 ホテル 2 系 夏期・中間期(夏期)実験結果 
季節 夏期 中間期（夏期） 
実験 No 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 
下水入口温度（℃） 27.28  27.73  25.23  25.41  24.24  
下水出口温度（℃） 26.95  27.38  24.76  24.87  23.30  
下水入口流量(l/min) 300.50 300.36 300.48 300.39  300.34 
熱源水入口温度（℃） 26.63  26.99  23.91  24.05  21.22  
熱源水出口温度（℃） 25.50  25.80  22.43  22.52  18.32  
熱源水入口流量(l/min) 108.20 108.24 107.56 107.70  107.06 
温水入口温度（℃） 25.63  25.64  21.09  20.02  19.60  
温水出口温度（℃） 65.05  65.01  65.10  65.10  65.17  
温水入口流量(l/min) 4.21  4.37  4.70  4.61  8.64  
熱源水熱交換量(kW) 8.45  8.85  10.92  11.27  21.28  
加熱能力(kW) 10.48  10.91  13.14  13.56  26.63  
負荷率（-） 0.35  0.36  0.44  0.45  0.89  
熱源機消費電力(kW) 2.24  2.29  2.68  2.70  5.27  
スクリーン消費電力(kW) 0.26  0.25  0.26  0.22  0.23  
下水ポンプ電力(kW) 1.70  1.70  1.70  1.70  1.61  
熱源水ポンプ消費電力(kW) 0.40  0.41  0.41  0.43  0.49  
温水ポンプ消費電力(kW) 0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  
総消費電力(kW) 4.90  4.95  5.34  5.35  7.90  
COP（-） 4.71  4.79  4.97  5.09  5.05  
SCOP（-） 2.14  2.21  2.47  2.54  3.37  
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表 4-53 ホテル 2 系 冬期実験結果 
季節 冬期 
実験 No 3-6 3-7 3-8 3-9 
下水入口温度（℃） 12.67  15.32  16.00  9.99  
下水出口温度（℃） 11.67  14.21  14.92  8.93  
下水入口流量(l/min) 300.42 300.38 300.55  300.24  
熱源水入口温度（℃） 11.19  13.58  14.29  8.54  
熱源水出口温度（℃） 8.00  10.23  10.93  5.05  
熱源水入口流量(l/min) 101.91 102.64 102.78  101.09  
温水入口温度（℃） 10.14  9.59  9.24  7.01  
温水出口温度（℃） 65.31  65.27  65.21  65.41  
温水入口流量(l/min) 7.83  7.88  7.90  8.13  
熱源水熱交換量(kW) 22.35  23.51  23.64  24.06  
加熱能力(kW) 30.91  31.78  31.78  34.18  
負荷率（-） 1.03  1.06  1.06  1.14  
熱源機消費電力(kW) 7.31  6.95  6.88  8.33  
スクリーン消費電力(kW) 0.30  0.29  0.29  0.29  
下水ポンプ電力(kW) 1.70  1.70  1.70  1.70  
熱源水ポンプ消費電力(kW) 0.50  0.50  0.50  0.50  
温水ポンプ消費電力(kW) 0.30  0.30  0.30  0.30  
総消費電力(kW) 10.11  9.74  9.66  11.12  
COP（-） 4.23  4.57  4.64  4.11  
SCOP（-） 3.06  3.26  3.30  3.08  















ている夏期と中間期（夏期）は COP と SCOP の差が大きかった．このことから低負荷率で運転する
ときの補機類の消費電力を低く抑える必要がある． 
 実環境試験を行った結果のうち貯湯運転を行っている期間を含む結果を示す．図 4-54 と図 4-55
にホテル 2 系の夏期代表日（8/5～8/7）の運転結果を示す．温水出口温度が 60℃以上になる 8/5 の 9：
36 から温水入口温度と温水出口温度が近くなる 8/7 の 9：11 までを貯湯運転を行っている期間とす
る．図 4-56 と図 4-57 にホテル 2 系の中間期（夏期）代表日（10/23）の運転結果を示す．温水出口
温度が急に低くなるときがあり，10/24 の実験結果では温水出口温度の変動がより大きくなるので，
10/23 において温水出口温度が 60℃以上となる 12：22 から 23：59 までのデータを運転効率の算出
に用いることにする．図 4-58 と図 4-59 にホテル 2 系の冬期代表日（11/25）の運転結果を示す．温
水出口温度が 60℃以上となる 10：25～16:35 までを貯湯運転を行っている期間とする．各季節の貯
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図 4-54 (a) 下水温度・流量 図 4-54 (b) 熱源水温度・流量 
 
 
図 4-54 (c) 温水温度・流量 図 4-54 (d) 下水・熱源水熱交換量 
 
 
図 4-54 (e) 熱通過率・温度効率 図 4-54 (f) HW-2 加熱能力・負荷率 
















































































































































































































































































































































































































































































































































図 4-55 (a) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-55 (b) HW-2・ホテル 2 系消費電力 
 
 
図 4-55 (c) HW-2 COP 図 4-55 (d) ホテル 2 系 SCOP 

































































































































































































































































































































図 4-56 (a) 下水温度・流量 図 4-56 (b) 熱源水温度・流量 
 
 
図 4-56 (c) 温水温度・流量 図 4-56 (d) 下水・熱源水熱交換量 
  
図 4-56 (e) 熱通過率・温度効率 図 4-56 (f) HW-2 加熱能力・負荷率 


























































































































































































































































































































































































































































































































































図 4-57 (a) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-57 (b) HW-2・ホテル 2 系消費電力 
 
 
図 4-57 (c) HW-2 COP 図 4-57 (d) ホテル 2 系 SCOP 


































































































































































































































































































































図 4-58 (a) 下水温度・流量 図 4-58 (b) 熱源水温度・流量 
 
 
図 4-58 (c) 温水温度・流量 図 4-58 (d) 下水・熱源水熱交換量 
  
図 4-58 (e) 熱通過率・温度効率 図 4-58 (f) HW-2 加熱能力・負荷率 


























































































































































































































































































































































































































































































































































図 4-59 (a) ポンプ・スクリーン消費電力 図 4-59 (b) HW-2・ホテル 2 系消費電力 
 
 
図 4-59 (c) HW-2 COP 図 4-59 (d) ホテル 2 系 SCOP 
図 4-59 ホテル 2 系冬期（11/25）運転結果 
  
表 4-54 ホテル 2 系 貯湯運転結果 
季節 夏期 中間期（夏期） 冬期 
実験期間 8/5(9:36)～8/7(9:11) 10/23(12:22～23:59) 11/25(10:25～16:35)
加熱量（MJ） 4043 1085 751 
消費電力（MJ） 898 236 180 
ホテル 2 系消費電力（MJ） 1210 350 241 
COP(-) 4.50 4.60 4.17 
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図 4-54 から図 4-59 より貯湯運転中の下水，熱源水，温水の流量の変動は小さかった．しかし，
夏期と中間期（夏期）において貯湯運転中の消費電力の変動が大きく，COP と SCOP の変動も大き
かった．表 4-54 より中間期（夏期）が最も COP が高く，下水入口温度が低い冬期が最も COP が
低い結果となった．実験期間が異なることや中間期（夏期）の温水出口温度が不安定であったこと
が想定される結果と異なった原因として考えられる．また，表 4-52 と表 4-53 に示す短時間の実験
データにおける COP と貯湯運転期間の加熱量の積算値と消費電力の積算値により求めた COP と比
較すると，各季節において短時間の結果の方が高い値を示した．SCOP は冬期は短時間の実験結果
と同程度の値を示したが，夏期と中間期（夏期）は貯湯運転期間の積算値により求めた値の方が大
きい値を示した．図 4-54 から図 4-59 に示した運転結果では負荷率が高い状態で運転されていたこ
とによると考えられる． 
  





の検討を行う．ゼネラルヒートポンプ工業社製のヒートポンプは式 4-47～式 4-59 に，三菱重工社








・給湯用ヒートポンプ HW-1 の実験結果と計算結果比較 
 HW-1の機器特性式においてCOPを決定するパラメータは熱源水出口温度と温水出口温度である．
温水出口温度は 60～65℃であり，各実験であまり違いが無いので，各実験で違いが大きい熱源水出






＝誤差率  式 4-121 
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 COP の実験値と計算値に最大で 0.5 程度の差があり，誤差率は 10～20％程度の値を示した．熱源
水出口温度が低い場合は実験値と計算値にあまり誤差は無く，熱源水出口温度 15℃以下では誤差率
10％以下を示しているが，18～19℃辺りの温度では誤差率 20％程の値を示した．誤差率が 10％を切




・給湯用ヒートポンプ HW-2 の実験結果と計算結果比較 
HW-2 の機器特性式において COP は熱源水入口温度と負荷率により変化する．そこで，熱源水入
口温度が 24℃前後での負荷率と COP の関係を図 4-61 に示し，実験値とシミュレーション値の比較
を行う． 
 
図 4-61 HW-2 の負荷率と COP の関係 
 













































式 4-122 に一ヶ月の電力料金の算出方法， 
表 4-55 に電気料金算出のための用語の定義を示す． 
 
1 ヶ月電力料金(円)＝基本料金(円/kW)×契約電力(kW) 
         ＋電力量料金(円/kWh)×電力使用量(kWh) 
式 4-122 
 
表 4-55 電気料金算出のための用語の定義 











でランニングコストを算出する．関西電力 HP によれば高圧電力 AS－TOU は「より電力需要の少
ない時間帯（夜間・日曜日・祝日等）に電気を多くお使いいただくことで負荷移行にご
協力いただけるお客さまの料金メニュー」であり，契約電力が 500ｋW 以下の場合の事業者に
対する料金設定である．表 4-56 に「高圧電力 AS－TOU」の料金表を示す． 
 





第 4 章 下水熱利用導入効果の検討 
220 
表 4-57 時間帯による電力料金の分類 
 
 
表 4-58 各時間帯の定義 
重負荷時間 























表 4-59 月々のガス料金算出のための用語の定義 




単位料金(円/m3) ガス 1m3 あたり使用するのにかかる料金 
使用量(m3/月) 一ヶ月のガス使用量の合計 
 
  本論文では大阪ガスが提供する「業務用季節別契約第一種」を選択した．大阪ガス HP によれば
業務用季節別契約第一種は「ボイラー等をご利用の業務用・産業用のお客さまであって，年間を通
じて長時間使用するお客さま向けの料金」と記載されている． 
 以下の表 4-60 に，業務用季節別契約第一種の最新のガス料金を示す． 
 
表 4-60 業務用季節別契約第一種の最新のガス料金 
季節別 料金区分 当月(10 月) 当月(11 月) 

















機器の維持管理費が挙げられる．表 4-61 にイニシャルコスト・ランニングコストの内訳を，図 
4-62 に基本的な給湯モデル図とともに概要を示す． 
 
表 4-61 イニシャルコスト・ランニングコストの内訳 


















図 4-62 基本的な下水熱利用給湯モデルと主なコスト概要 
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I. コスト算出フローの全体像 
図 4-63 にコスト算出における一連の流れを示す． 
 
 
図 4-63 コスト算出における一連の流れ 
 





III. ヒートポンプ熱源機器の選定(フロー図の Aに相当) 
 月別の日給湯負荷量から，熱源機器の加熱能力を算出する．給湯需要のピークとなる 2 月の給
湯負荷量を基に選定することが一般的であるため，以降はこの仮定の下で記述を進める．水冷式
ヒートポンプを用いた最も基本的なモデルを想定した場合（図 4-62 参照），熱源機器の定格加熱
能力 Qh（kJ/時）は以下の式 4-124 の関係を満たす必要がある． 
Qh≧（Qd／T×α1×α2×α3）／N 式 4-124
 
表 4-62 記号表 
記号 名称 単位 
Qh 熱源機器の定格加熱能力 （kJ/時・台） 
Qd 2 月の日給湯負荷量 （kJ/日） 
T 熱源機器の運転時間（h≦24） (時) 
α1 配管・貯湯ユニット等の熱損失係数＝1.1 (－) 
α2 経年係数＝1.05 (－) 
α3 能力補償係数＝1.05 (－) 
N 熱源機器の台数 （台） 
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h = r・(l+l’) / 9.81 式 4-125
表 4-63 記号表 
記号 名称 単位 
h 全揚程(熱源水側・給湯 1 次側) (m)  





l’ 局部抵抗相当長の合計(=l としてよい) (m) 
 
次に，給湯 2 次側の循環ポンプの選定方法について述べる． 
まず，建物の延床面積および建物階数から以下の式により給湯 2 次側の配管長を求める． 
 
●給湯 2 次側の配管長 
l  ＝ m×H×2×β1 式 4-126
 
表 4-64 記号表 
記号 名称 単位 
l  配管長 (m)  









●系統数 m (宿泊施設を例にして示す) 
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表 4-65 記号表 
記号 定義 単位 
S 建物延床面積 (m2) 
f  建物階数 (階) 
β2 客室率 (=0.8 とする) (-) 
A 
一室当たりの床面積 







W = 0.86・Q・L・(Thw - tr) /⊿t 式 4-128
表 4-66 記号表 
記号 定義 単位 









Thw 給湯温度 (℃) 
tr 配管の周囲温度 (℃) 
⊿t 給湯と返湯の温度差 (℃) 
 
●全揚程(給湯 2 次側) 
h = r・(l+l’) / 9.81 式 4-129
表 4-67 記号表 
記号 定義 単位 
h 全揚程(給湯 2 次側) (m) 
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V. 配管(F に相当) 




図 4-64 各配管口径算出表とその事例 
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図 4-65 工事費の詳細※ 






















































設とし，延床面積は 25,000m2 とする．以下の，表 4-68 に建物条件，図 4-67 に給湯負荷を示す．熱
源機器は現状システムにおいてはガスボイラを使用し，下水熱利用システムにおいては，温水 HP
給湯器を用いる表 4-69 に温水 HP 給湯器 ETW-L の仕様を示す． 
 




ガスボイラ (現状システム) 効率 0.9 







図 4-67 各季節時刻別給湯負荷 
 
表 4-69 機器仕様(再掲) 
項目 ETW-L 仕様 
加熱能力 547 kW 
温水流量 48.3 m3/h 
熱源水流量 70.9 m3/h 





























し，0.015m3/s～0.034m3/s の間で変動させ，下水管路より 0.013m3/s を取水して熱利用し，排水した
のち元の下水本流と混合される． 
気温・下水温度については 2010 年度の実測データを用いる．気温は北野抽水所での実測データ，
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II. 計算結果 
 計算期間は夏期(8 月)，冬期(2 月)，中間期(5 月)の各 1 日を代表日として時刻ごとの計算を行う．






冬期（2 月），中間期（5 月），夏期（8 月）における，下水熱利用システムの温水 HP 給湯器の COP，
下水水温を図 4-70，図 4-71 に，現状システムと下水熱利用システムの一次エネルギー消費量を月
毎に図 4-72~図 4-74 に示す． 
 























図 4-71 下水出入口温度 
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図 4-73 一次エネルギー消費量の比較(中間期) 
 
図 4-74 一次エネルギー消費量の比較(冬期) 
図 4-70 によると，下水熱利用システムの温水 HP 給湯器の COP は日中 3 程度となり，夏期は下
水温度が高いため，最も COP が良い．夜間に COP が低くなっているのは，機器特性近似式の適用
範囲外であったため低く計算されたと考えられる．図 4-71 を見ると，下水温度は，ホテルにて熱利
用を行うと冬期は 2~3℃中間期は 1~2℃，夏期では 1℃程度低下する．夏期は給湯負荷が特に少ない
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図 4-75 現状システムと下水熱利用システムの各季節の一次エネルギーの比較 
 
図 4-76 現状システムと下水熱利用システムの各季節の原油換算量の比較 
 
季節別で見ると，図 4-75，より，一次エネルギー削減量では，夏期，中間期，冬期で 4.89GJ/day，
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図 4-77 現状システムと下水熱利用システムの年間一次エネルギーの比較 
 
 
図 4-78 現状システムと下水熱利用システムの年間原油換算量の比較 
 
年間の計算結果では，図 4-77，図 4-78 によると一次エネルギー消費量を約 1673GJ/年，原油換算
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図 4-80 夜間蓄熱給湯運転を行うメリット 





な設計指針に従って 20 時間連続運転とする． 
一日の必要加熱能力は給湯バランスを考え，給湯機器の必要加熱能力の決定を行う．ヒートポン






































ガスボイラ (現状システム) 効率 0.9 







図 4-81 各季節時刻別給湯負荷 
 
 





























冷却 12 7 25 30 29.72 35.1 5.53 5.37 6.35
加熱 30 25 40 45 47.2 55.21 8.19 5.76 6.74
循環加温 30 25 65 70 35.28 49.43 14.39 2.45 3.44
給湯 30 25 15 70 46.05 57.97 12.14 3.79 4.78
加温/熱回収 12 7 65 70 18.72 32.89 14.41 1.3 2.28
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iii. 下水条件 






冬期（2 月），中間期（5 月），夏期（8 月）における，下水熱利用システムの温水 HP 給湯器の COP，
下水水温を図 4-82，図 4-83 に，現状システムと下水熱利用システムの一次エネルギー消費量を月
毎に図 4-84～図 4-86 に示す． 
 
図 4-82 下水熱利用システムの温水 HP 給湯器の COP 
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図 4-84 一次エネルギー消費量の比較(夏期) 
 
図 4-85 一次エネルギー消費量の比較(中間期) 
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図 4-82 によると，下水熱利用システムの温水 HP 給湯器の COP は日中 4～6 程度となり，夏期は
下水温度が高いため，最も COP が良い．図 4-83 を見ると，下水温度は，ホテルにて熱利用を行う
と冬期は 2.75℃中間期は 2.21℃，夏期では 1.84℃程度低下する．夏期は給湯負荷が特に少ないため，
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図 4-88 現状システムと下水熱利用システムの年間一次エネルギーの比較 
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 下水熱利用給湯システム 3(貯湯槽・補機類を考慮，実環境試験と同様の条件) 
 給湯システムにおいて，実環境試験と同条件での年間導入効果を試算する． 
 








図 4-89 給湯システムモデル 
 
ii. 熱源機・建物負荷条件 
 建物条件などの各種条件は表 4-73 に示す． 










熱源水流量 100 （L/min） 
下水条件 
下水温度 月別時刻別平均下水温度(図 4-90) 
下水流量 100(L/min) 
外気条件 外気温度 月別時刻別平均外気温度(図 4-91) 
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 熱源機については，給湯用水冷 HP を設定し，ゼネラルヒートポンプ社製と三菱重工社を適用す
る．なお，HP の特性式は，4.2.1 にて示した特性を用いる． 
 
iii. 下水条件 




図 4-90 月別時刻別平均下水温度(実測データ)  
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 図 4-92 に三菱重工社製水冷ヒートポンプの機器単体 COP を，図 4-93 にシステム COP を示す． 
図 4-92 月別機器単体 COP 図 4-93 月別システム COP 
 図 4-92 より，空冷ヒートポンプ方式の COP は平均で 2.82 であり，三菱重工社製水冷ヒートポン




図 4-93 より，夏期に空冷方式の SCOP が水冷方式の SCOP を上回るが，これは外気の影響により
夏期に空冷方式の性能が向上するのに加えて，ポンプの搬送動力が影響しているためである．具体
的には，空冷方式はポンプの数が 2 つであるのに対し，水冷方式はポンプの数が 4 つであるためポ
ンプの動力により優位性が低下してしまうためである． 
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図 4-94 月別一次 E 消費量比較 図 4-95 月別 CO2 排出量比較 
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図 4-98 年間一次 E 消費量の比較 
 
図 4-99 年間 CO2 排出量の比較 
図 4-100 年間原油消費量の比較 
 
図 4-101 年間ランニングコストの比較 
 図 4-98 より，年間一次エネルギー消費量については，下水熱利用システムは従来システムに比べ
て，ガスボイラ方式に対して 19.0%削減，空気熱源方式に対しては 10.9%削減できる結果となった． 
 図 4-99 より，年間 CO2 排出量はガスボイラ方式に対して 26.5%削減，空気熱源方式に対しては
10.9%削減できる結果となった． 
図 4-100 より，年間原油排出量はガスボイラ方式に対して 19.9%削減，空気熱源方式に対しては
12.0%削減できる結果となった． 













































































































図 4-102 に三菱重工社製水冷ヒートポンプの機器単体 COP を，図 4-103 にシステム COP を示す． 
図 4-102 月別機器単体 COP 図 4-103 月別システム COP 
 図 4-102 より，空冷ヒートポンプ方式の COP は平均で 2.82 であり，ゼネラルヒートポンプ社製
水冷ヒートポンプの COP は平均で 4.99 であった．また，すべての月で三菱重工社製水冷ヒートポン
プの COP が空冷ヒートポンプの COP を上回っている事がわかる．これは年間を通して外気に比べ
て下水温度の方が高いためである．また，空冷ヒートポンプは夏期(7 月~9 月)に性能が向上している
が，これは夏期になるにつれて外気温度が上昇しているためである． 
図 4-103 より，空冷ヒートポンプ方式の SCOP は平均で 2.73 であり，ゼネラルヒートポンプ社製
水冷ヒートポンプの SCOP は平均で 4.25 であった．夏期に空冷方式の SCOP が水冷方式の SCOP を
上回るが，これは外気の影響により夏期に空冷方式の性能が向上するのに加えて，ポンプの搬送動
力が影響しているためである．具体的には，空冷方式はポンプの数が 2 つであるのに対し，水冷方
式はポンプの数が 4 つであるためポンプの動力により優位性が低下してしまうためである． 
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図 4-104 月別一次 E 消費量の比較 図 4-105 月別 CO2排出量の比較 
 
図 4-106  月別原油換算量の比較 
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図 4-108  年間一次 E 消費量の比較 
 
図 4-109 年間 CO2排出量の比較 
図 4-110 年間原油換算量の比較 
 
図 4-111 年間ランニングコストの比較 
図 4-108 より，年間一次エネルギー消費量については，下水熱利用システムは従来システムに比
べて，ガスボイラ方式に対して 39.3%削減，空気熱源方式に対しては 33.2%削減できる結果となった． 
 図 4-109 より，年間 CO2 排出量はガスボイラ方式に対して 44.9%削減，空気熱源方式に対しては
33.2%削減できる結果となった． 
図 4-110 より，年間原油排出量はガスボイラ方式に対して 40.9%削減，空気熱源方式に対しては
35.1%削減できる結果となった． 




















































































































物はデータセンタとし，延床面積は 5,000m2 とする．年間冷房負荷原単位を 100W/m2 とし，年間冷
房負荷は 500kW とする．に建物条件を示す．使用機器は下水熱利用システムにおいては水冷 HP チ
ラーを，現状システムにおいては，空冷 HP チラーを用いるものとし，4.2.1 および 4.2.2 での特性式
を特性として用いる． 
  





空冷 HP チラー(現状システム) 
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i. 時刻別計算結果 
図 4-113～図 4-116 に下水熱利用システムの時刻別下水出入口温度，現状システムと下水熱利用
システムの時刻別 COP，消費電力，一次エネルギー消費量を示す．図 4-113 から下水熱利用を行う
事によって下水温度は排熱により，3～5(℃)上昇することがわかる．図 4-114 によると，冬期・中間
期は，下水温度に比べて，気温のほうが低いため，現状システムの空冷 HP チラーの方が，COP が
冬期で 3～5 程度，中間期で 0.5～2 程度高く，一次エネルギー消費量は低い．夏期は下水温度の方が，
気温に比べて低い日中は現状システムと下水熱利用システムで同程度の COP，消費電力となるが，
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ii. 季節別・年間計算結果 
図 4-117～図 4-120 に季節別，年間の，現状システムと下水熱利用システムの一次エネルギー消
費量，原油換算量の比較を示す．図 4-117，図 4-118 をみると，すべての季節において下水熱利用






図 4-117 季節別一次エネルギー消費量 図 4-118 季節別原油換算量 
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I. 試算条件 
試算条件として，各コスト検討項目に対する，算出手法および備考を以下の表 4-74 に示す． 
 



















 ・償却年数(年)= 従来システムと下水熱システムとのイニシャルコストの差額(円) 
÷従来システムと下水熱システムとのランニングコストの差額(円/年) 
 
 ここで，各システムの構築に必要なイニシャルコスト項目別の価格表を表 4-75 に示す．なお，下
水熱利用システムは下水熱交換器や配管類など従来システムに比べて多くの機器を必要とし，イニ
シャルコストの検討項目が増えるため，下水熱利用システムのみに加算される．下水熱利用システ
ムのみに加算されるコスト項目も表 4-76 に示す． 
表 4-75 イニシャルコスト概要 1(全システム共通項目) 











間接工事費 直接工事費の 30% 各システムによる(表参照) 
消費税 工事原価の 5% 各システムによる(表参照) 
設計料 工事原価の 10% 各システムによる(表参照) 
※1 国土交通省積算基準[35] を参考 
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表 4-76 イニシャルコスト概要 2(下水熱利用システムのみに加算される項目) 




熱源水ポンプ 40mm×3.7kW 150,948 円 
ポンプ制御盤 1 台 
238,181 円 
(一般的な数値として想定) 
下水取水ポンプ 50mm×1.5kW 97,812 円 






下水熱交換器 45kW 3,096,806 円 
土工事 
(下水熱交換器用) 










熱源水配管 SGP(VA)-50A 7,117 円 
下水取水配管 SGP(VD)-65A 8,779 円 
土工事(下水取水配管) 配管共通 22,000 円 
※2 積算実務マニュアル[36] を参考
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II. 試算結果 
 図 4-121～図 4-123 に各システムのイニシャルコスト，ランニングコスト，および従来システム
に対する償却年数についての試算結果を示す． 
図 4-121 各システムのイニシャルコスト 図 4-122 各システムのランニングコスト 





表 4-77，図 4-121 に各システムにかかるイニシャルコストを示す．表 4-77 より，ガスボイラ方
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◆償却年数 
 図 4-123 に従来システムそれぞれに対する下水熱利用システムの単純回収年数を示す．ガスボイ






ば，ガスボイラ方式と比べると 4.8 年となり，十分な導入条件となりえる． 
 
            
    










































図 4-126 に示す． 
 
  
図 4-125 下水熱利用システムの構成 図 4-126 従来システムの構成 
 
  






物モデル延床面積を表 4-78 に示す． 
  
図 4-127 建物モデル設定イメージ(例：極小規模用熱源機 定格能力 30ｋＷ/台の場合) 
 





集合住宅 業務施設 宿泊施設 医療施設 
A社(極小規模) 30 4, 113 40,724 1,793 1,927 
B 社(小規模) 58 7,952 78,733 3,468 3,726 
C 社(中規模) 101.8 13,957 138,501 6,085 6,577 
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III.  下水熱利用システム導入による一次エネルギー削減量・下水からの採熱量の算出 
下水熱利用システム導入による従来システムと比べた年間一次エネルギー削減量算出のイメージ
を図 4-128 に示す．また，この方法によって算出した一棟当たりの建物規模別年間一次エネルギー
削減量および下水からの採熱量を表 4-79 に示す． 
 
図 4-128 従来システムと比べた年間一次エネルギー削減量算出のイメージ 
 







極小規模建物 30 3.33 11,950 
小規模建物 58 9.84 253,898 
中規模建物 101.8 16.7 411,343 
大規模建物 547 64.3 2,121,735 
 
  






 ◆建物用途別一次エネルギー削減量原単位(MJ/m2・年)  
＝ 建物規模別一次エネルギー削減量(MJ/年) ÷ 用途別建物モデル延床面積(m2) 
 
◆建物用途別採熱量原単位(MJ/m2・年)  
＝ 建物規模別採熱量(MJ/年) ÷ 用途別建物モデル延床面積(m2) 
 
この方法で算出した建物用途別・規模別の年間原油削減量原単位を表 4-80，表 4-81 に示す． 
表 4-80 建物用途別・規模別一次エネルギー削減効果原単位 
建物規模 
建物用途別・規模別年間一次 E 削減量原単位(MJ/年･m2) 
集合住宅 業務施設 宿泊施設 医療施設 
極小規模建物 31.0 3.1 71.0 66 
小規模建物 47.3 4.8 108.4 101 
中規模建物 45.8 4.6 105.1 97 
大規模建物 32.7 3.3 75.1 69 
 
表 4-81 建物用途別・規模別採熱量原単位 
建物規模 
建物用途別・規模別採熱量原単位(kwh/年･m2) 
集合住宅 業務施設 宿泊施設 医療施設 
極小規模建物 29.1 2.9 66.7 62.1 
小規模建物 31.9 3.2 73.2 68.1 
中規模建物 29.5 3.0 67.6 62.5 
大規模建物 28.3 2.8 64.9 60.0 
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5.1 はじめに 



















































































































た最大熱負荷原単位を表 5-1 に，年間熱負荷原単位を表 5-2 に示す． 
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表 5-1 最大熱負荷原単位[37]  
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熱需要量の算出式を適用した．表 5-3 に建物用途の分類を示す． 
 
表 5-3 建物用途の分類 
 建物用途 建物例 
1 集合住宅 マンション等 
2 業務施設 オフィスビル等 
3 商業施設 デパート等 
4 宿泊施設 ホテル等 
5 医療施設 病院 
6 その他 駐車場等 
 
以下に，熱負荷量算出のための計算式を式 5-1～式 5-4 に示す． 
 
  ■最大負荷計算式 
 
・最大暖房負荷(MW) ＝ 最大暖房負荷原単位(kcal/㎡ h) × 延べ床面積(㎡) 
× 4.2 / 60 / 60 / 1000  式 5-1 
・最大給湯負荷(MW) ＝ 最大給湯負荷原単位(kcal/㎡ h) × 延べ床面積(㎡) 
× 4.2 / 60 / 60 / 1000   式 5-2 
 
  ■年間負荷計算式 
・年間暖房負荷(MWh/年) ＝ 年間暖房負荷原単位(Mcal/㎡・年) 
× 延べ床面積(㎡) × 4.2 / 3600  式 5-3 
・年間給湯負荷(MWh/年) ＝ 年間給湯負荷原単位(Mcal/㎡・年) 
× 延べ床面積(㎡) × 4.2 / 3600 式 5-4 
 
  ■2 月・8 月負荷計算式 
    2 月，8 月の熱負荷量を計算するために年間熱負荷に対する各月の変動が必要とな
る．本調査では，表 4-6 に示す空気調和衛生工学会の値を用いるものとする． 
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表 5-4 2 月，8 月における負荷変動比 
 
 
表 5-4 を使用して 2 月と 8 月における熱負荷量算出式を以下の式 5-5，式 5-6 に示す． 
 
・2 月暖房負荷(MWh/2 月) ＝ 年間暖房負荷原単位(Mcal/㎡・年) 
× 2 月暖房負荷変動比率 × 延べ床面積(㎡) × 4.2 / 3600 式 5-5 
・2 月給湯負荷(MWh/2 月) ＝ 年間給湯負荷原単位(Mcal/㎡・年) 
× 2 月給湯負荷変動比率 × 延べ床面積(㎡) × 4.2 / 3600 式 5-6 
   なお，8 月も同様の計算方法である． 
  














建物用途 集合住宅 業務施設 商業施設 宿泊施設 医療施設 その他
２月暖房負荷変動比 0.2003 0.2279 0.2964 0.1787 0.212 0
２月給湯負荷変動比 0.1255 0.1724 0.0802 0.1007 0.0998 0
８月暖房負荷変動比 0 0 0 0 0 0
８月給湯負荷変動比 0.0376 0.0345 0.0784 0.0623 0.0554 0
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図 5-2 熱需要量＜下水熱ポテンシャル量の場合 
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III. 時刻変動を考慮した下水熱賦存熱利用量の算出 
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表 5-5 各建物用途別の月別負荷変動比率と代表月に対する各月の割合[37]  
 
   次に，季節建物用途時刻別熱負荷変動比率を表 5-6,表 5-7 に示す． 
集合住宅 季節
給湯負荷 暖房負荷
１月 冬季 12.08 24.03
２月 冬季 12.55 20.03
３月 冬季 12.32 20.08
４月 中間期 10.32 8.11
５月 中間期 9.04 0
６月 夏季 6.76 0
７月 夏季 5.41 0
８月 夏季 3.76 0
９月 夏季 3.87 0
１０月 中間期 6.22 0
１１月 中間期 7.1 8.95
１２月 冬季 10.57 18.77
変動比率(%) 業務施設 季節
給湯負荷 暖房負荷
１月 冬季 13.79 25.93
２月 冬季 17.24 22.79
３月 冬季 13.79 17.66
４月 中間期 10.34 4.27
５月 中間期 6.9 0
６月 夏季 3.45 0
７月 夏季 3.45 0
８月 夏季 3.45 0
９月 夏季 3.45 0
１０月 中間期 6.9 0
１１月 中間期 6.9 7.98




１月 冬季 7.66 32.8
２月 冬季 8.02 19.64
３月 冬季 9.17 15.87
４月 中間期 9.07 0
５月 中間期 7.83 0
６月 夏季 7.26 0
７月 夏季 7.99 0
８月 夏季 7.84 0
９月 夏季 8.12 0
１０月 中間期 7.62 0
１１月 中間期 9.07 0
１２月 冬季 10.35 21.69
変動比率(%) 宿泊施設 季節
給湯負荷 暖房負荷
１月 冬季 10.14 20.54
２月 冬季 10.07 17.87
３月 冬季 9.51 14.41
４月 中間期 8.65 3.07
５月 中間期 7.78 0
６月 夏季 7.33 0
７月 夏季 7.33 0
８月 夏季 6.23 0
９月 夏季 7.02 0
１０月 中間期 7.58 0
１１月 中間期 8.72 12.77




１月 冬季 9.51 27.94
２月 冬季 998.00 21.2
３月 冬季 10.05 19.92
４月 中間期 9.85 2.67
５月 中間期 8.09 0
６月 夏季 7.88 0
７月 夏季 7.13 0
８月 夏季 5.54 0
９月 夏季 5.76 0
１０月 中間期 7.88 0
１１月 中間期 8.19 8.65
１２月 冬季 10.14 20.07
変動比率(%)
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表 5-6 季節建物用途時刻別給湯負荷変動[37]  
表 5-7 季節建物用途時刻別暖房負荷変動[37]  
 
夏期 冬期 中間期 夏期 冬期 中間期 夏期 冬期 中間期
1:00 1.50 2.70 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 0.46 0.58 0.49
2:00 1.70 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.33 0.45 0.36
3:00 1.10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.26 0.35 0.29
4:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.26 0.29 0.29
5:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.56 0.48 0.55
6:00 0.20 0.30 0.30 0.00 0.00 5.21 0.00 2.35 1.34 1.45 1.40
7:00 1.30 2.00 2.30 3.79 1.97 0.26 0.00 4.64 2.20 0.97 2.25
8:00 2.30 3.50 2.80 4.55 0.33 3.91 0.00 4.53 3.21 0.39 3.32
9:00 2.50 2.90 2.60 6.06 1.64 5.21 1.25 3.97 7.18 7.58 7.06
10:00 2.00 3.50 2.70 4.55 6.57 4.43 9.17 3.80 9.17 9.39 9.05
11:00 1.70 2.90 2.00 11.36 5.75 11.98 10.10 4.51 9.93 10.06 9.70
12:00 2.10 2.60 2.30 13.64 14.78 10.68 2.50 3.25 7.90 8.10 7.55
13:00 1.80 2.10 1.60 15.13 12.48 19.78 8.41 3.59 8.62 8.90 8.50
14:00 1.80 2.10 1.60 11.36 27.09 5.47 17.15 4.08 9.40 9.52 9.34
15:00 1.80 1.80 1.40 7.58 8.70 6.51 17.12 3.80 8.36 8.71 8.59
16:00 1.80 1.80 1.40 4.55 4.43 5.47 5.36 3.95 6.32 6.87 6.41
17:00 4.00 3.60 3.40 6.06 4.27 5.99 3.67 4.23 5.14 5.65 5.11
18:00 7.00 7.20 9.50 3.79 4.27 5.47 10.54 4.68 5.67 5.77 5.47
19:00 9.50 8.50 11.20 4.55 3.78 5.73 13.54 5.36 5.18 4.97 5.05
20:00 12.50 11.80 13.20 3.03 3.94 2.60 1.19 7.48 4.00 3.90 4.04
21:00 12.30 13.30 13.80 0.00 0.00 1.30 0.00 8.57 2.06 2.24 2.22
22:00 12.20 11.30 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8.97 1.04 1.29 1.14
23:00 12.10 9.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 0.72 1.03 0.88
0:00 6.80 6.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 0.69 1.06 0.94
医療施設集合住宅 業務施設給湯 商業施設 宿泊施設
冬期 中間期 冬期 中間期 冬期 中間期
1:00 4.00 0.00 0.00 0.00 3.05 5.35 0.20 2.70
2:00 2.60 0.00 0.00 0.00 3.43 3.21 0.30 2.60
3:00 1.80 0.00 0.00 0.00 3.81 2.67 0.30 2.50
4:00 1.80 0.00 0.00 0.00 3.43 2.41 0.30 2.50
5:00 1.80 0.00 0.00 0.00 3.05 2.41 0.30 2.40
6:00 2.30 0.00 0.00 0.00 3.05 2.67 5.10 3.40
7:00 3.10 0.30 0.00 0.00 3.24 3.21 4.70 2.50
8:00 5.60 16.99 14.76 0.00 4.19 4.28 4.70 2.60
9:00 4.40 12.29 13.65 16.90 5.71 4.28 10.30 4.30
10:00 4.50 8.09 7.48 12.80 4.95 3.48 8.30 5.00
11:00 2.70 10.29 8.39 10.30 5.14 4.55 7.50 5.30
12:00 4.00 10.49 12.44 9.40 4.95 4.55 6.90 5.80
13:00 3.90 10.29 13.04 7.50 4.95 5.35 6.40 6.30
14:00 3.90 8.39 12.84 6.90 5.14 5.88 5.20 6.10
15:00 3.90 8.19 12.54 5.60 4.95 6.42 5.00 6.20
16:00 4.10 9.09 3.44 5.40 6.10 5.88 4.80 6.40
17:00 4.10 5.59 1.42 7.30 7.24 6.42 4.90 6.10
18:00 5.70 0.00 0.00 8.80 6.86 6.95 5.00 6.10
19:00 6.10 0.00 0.00 9.10 6.10 6.41 5.00 5.40
20:00 6.10 0.00 0.00 0.00 5.33 5.34 3.50 3.40
21:00 6.20 0.00 0.00 0.00 1.52 0.27 3.50 3.30
22:00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 3.60 3.20
23:00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 4.00 3.10
0:00 5.60 0.00 0.00 0.00 2.67 5.34 0.20 2.80
暖房 業務施設 宿泊施設集合住宅 医療施設商業施設
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 ■時刻変動を考慮した熱負荷量の算出 
  時刻変動を考慮した熱負荷量の算出に用いる式を以下の式 5-7～式 5-9 に示す． 






















熱量を算出する．算出のロジックを図 5-5 に示す． 
記号の意味 
Qd：熱需要量(MWh)  Qu：下水熱利用量(MWh)   
M：建物用途(1：集合住宅 ２：業務施設 ３：商業施設 ４：宿泊施設 ５：医療施設)   
a：年間熱負荷原単位(W/㎡・年)  b：月別熱負荷変動比率(%)  c：季節時刻別熱負荷変動比率(%) 
e：延床面積(㎡) f：延床面積(m2)  i：時間  j：月 




図 5-5 下水熱ポテンシャル量算出のロジック 
  




ンシャル量を算出する．算出式を以下の式 5-10～式 5-13 に示す． 
 










juiuS QQ  式 5-11
100,,  jdiji QHX  式 5-12





















Qd：熱需要量(MWh)  Qu：下水熱利用量(MWh)  H：下水熱ポテンシャル量(MWh)   
X：需給率(%) Y：下水熱利用率(%) 
M：建物用途(1：集合住宅 ２：業務施設 ３：商業施設 ４：宿泊施設 ５：医療施設)   
a：年間原単位(W/㎡・年)  b：月別負荷変動比率(%)  
 c：季節別時刻負荷変動比率(%)  e：延床面積(㎡) 
f：延床面積(m2)  i：時間  j：月  S：総和 











TGCP SEWwSEW   式 5-14 
PSEW：下水熱ポテンシャル量(MJ/h)  Cw：水の容積比熱(MJ/m3K) 
GSEW：下水流量(m3/h) ⊿T：温度差(K)  
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◆温度差の定義 















































延床面積 Fm を集計する（図 5-7）． 
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IV. 各マンホールにおける下水流量計算 
前節で整理した各マンホール Mm が受け持つ建物の延床面積 Fm 及び流量既知点（下水処
理場，ポンプ場等）における日平均実測下水流量 GL を用いて，式 5-15 より推定点（マン
















1ˆ  式 5-15
NGˆ  ：推定点（マンホール MN）における日平均推定下水流量[m3/日] 
GL ：流量既知点（下水処理場，ポンプ場等）における日平均実測下水流量[m3/日] 
Fm ：各マンホール Mmが受け持つ建物延床面積[m3] 
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V. 各マンホールにおける下水熱ポテンシャル量の計算 
推定した下水流量 NGˆ を，式 5-16 に代入することで推定点（マンホール MN）におけるに
おける下水熱賦存 NQˆ を算出する． 
 
TGCQ NwN  ˆˆ  式 5-16
NQˆ  ：推定点（マンホール MN）における日平均推定下水熱賦存[MJ/日] 
Cw ：容積比熱[MJ/m3K]（※参考文献 より，4.164[MJ/m3K]） 
NGˆ  ：推定点（マンホール MN）における日平均推定下水流量[m3/日] 




























TGCQ NwN   式 5-17
建物熱需要量
ンシャル近傍管路の下水熱ポテ




⊿T  ：下水熱利用温度差(K)（※本論文では 5K と設定） 
  










5-10，ポテンシャルマップの凡例を図 5-11 に示す．凡例は，本設以降共通の凡例となる． 
 
 
図 5-9 大阪市全域の下水熱ポテンシャルマップ 
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図 5-10 下水熱ポテンシャルマップの事例（大阪市一部） 
 
 








500 ～ 1,000 [MJ/日] ( 14 ～ 29 )
1,000 ～ 10,000 [MJ/日] ( 29 ～ 290 )
10,000 ～ 100,000 [MJ/日] ( 290 ～ 2,906 )
100,000 ～ 1,000,000 [MJ/日] ( 2,906 ～ 29,065 )
1,000,000 ～ 10,000,000 [MJ/日] ( 29,065 ～ 290,651 )
10,000,000 ～ 100,000,000 [MJ/日] ( 290,651 ～ 2,906,513 )
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I. 検討対象建物について 
表 5-8 に本論文で検討を行った大阪市内の施設事例(12 施設)の概要を示す． 
 
























































12 津守 ホテルM 商業施設 217,044
11 海⽼江 K病院 医療施設 27,718
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II. 年平均値からみたマッチング検討結果 
 示した手法により表 5-9 に大阪市内における年平均値からみた下水熱利用マッチング検
討結果のまとめを示す． 表 5-8 より，対象建物 NO.1～NO.10 の施設においては，下水熱利
用システムの導入が可能であるという結果が得られた．ただし，下水熱だけでは給湯負荷
すべてを賄う事が出来なくなる月や時間帯がある NO.7 については，1～2 月の熱需要量は賄



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i.  対象建物概要(No.2) 
対象建物 NO.2 の概要を表 5-10 に，建物側とマンホール側の熱需給バランスの状況をマ
ップ上に表したものを図 5-12 に示す． 
   
表 5-10 対象建物 NO.2 概要 
No 処理区 施設名 建物用途 延床面積(m2) 














対象建物 NO.2 の月代表日における月別熱需給マッチング検討結果を図 5-13 に示す． 
 
 
図 5-13 対象建物 NO.2 の月代表日における月別熱需給マッチング検討結果 
 
 図 5-13 よりすべての月で日平均下水ポテンシャルが熱需要量を上回り，熱需給比率も常
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(時刻別) 
図 5-14，図 5-15 に冬期(2 月)と夏期(8 月)における，時刻別の熱需要量と下水熱ポテンシ
ャルの変動を示す． 
 
図 5-14 時刻別熱変動(2 月：冬期) 
 






























































































































第 5 章 広域エリアにおける熱受給比率による 導入可能性に関する検討 
298 
図 5-14，図 5-15 より，どの時刻でも常に下水熱ポテンシャルが給湯需要量を上回ってお
り，時刻別でみても下水熱のみで運用することができる． 
 図 5-16 に年間の時刻別平均熱需給比率を示す． 
 
 
図 5-16 年間時刻別平均熱需給比率 
 
 図 5-16 より，年間日平均熱需給比率は 70.89 という結果となった．時刻別にみると特に
6～8 時にかけては，熱需要比率が 144～180 程度と一日の中でも特に高い．一方，業務施設
の給湯負荷が上昇する 12～14 時にかけては，熱需給比率が 16～22 程度まで低下する時間
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iii.  対象建物概要(No.7) 
 対象建物 NO.7 の概要を表 5-11 に，建物側とマンホール側の熱需給バランスの状況をマ
ップ上に表したものを図 5-17 に示す 
 
表 5-11 対象建物概要 
No 処理区 施設名 建物用途 延床面積(m2) 










 対象建物 NO.7 の月代表日における月別熱需給マッチング検討結果を図 5-18 に示す． 
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図 5-18  対象建物 NO.7 の月代表日における月別熱需給マッチング検討結果 
 
図 5-18 より熱需給比率の年平均が 1.68 となり，ほとんどの月で熱需給比率が 1 以上とな






図 5-19，図 5-20 に冬期(2 月)と夏期(8 月) における，時刻別の熱需要量と下水熱ポテン
シャルの変動を示す． 
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図 5-19 時刻別熱変動(冬期：2 月) 
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結果より，夏場(8 月)は，熱需要量よりも下水熱ポテンシャル量が上回っているが，冬季





なお，図 5-21 に対象建物 NO.7 の年間の時刻別平均熱需給率を示す． 
 
図 5-21 年間時刻別平均熱需給率 
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いては，医療，宿泊，商業施設について，500kW 以上（住宅 250 世帯相当）の給湯熱需要
を賄える導入可能性がある施設は21施設あり，大阪市全域の給湯熱量の約3.8%に相当する．
同様に，図 5-23 に示すように，120kW 以上（住宅 60 世帯相当）の給湯熱需要量を賄える
導入可能性がある施設は 81 施設あり，これは約 6%に相当することがわかった． 
 
 
図 5-22 熱需給バランスの比較 
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図 5-23 大阪市内全域における熱受給バランス検討結果(120kW 以上の熱需要量施設の時) 
 
 また，地域熱供給事業において熱供給事業法の適用を受けられる加熱能力 21GJ/h 以上を
下水熱ポテンシャルで賄える下水管路長を図 5-25 に，ベース負荷を 5 GJ/h 以上と想定し，
この熱量を賄える下水管路長を図示したものを図 5-24 に示す．結果より，管路長にして
21GJ/h 以上の地点で約 100km，5GJ/h 以上の地点で約 250km の距離で地域熱供給の導入可
能性があることがわかった． 














マップの概要を表 5-12 に示す．当該エリアにおいては，マップ作成に使用したデータを 
表 5-13 に示す．また，夏季・冬季におけるマップの作成結果を図 5-26～図 5-33 に示す． 
 










表 5-13 マップ作成に使用したデータ 
マップ作成に使用したデータ データ年度 
下水道台帳電子データ 管路・マンホール図形情報 平成 21 年 
管路・マンホール接続情報 平成 21 年 
建物現況データ 建物図形情報 平成 20 年 
位置情報 平成 20 年 
延床面積 平成 20 年 
都市計画データ 土地利用データ 平成 20 年 







平成 21 年 
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図 5-26 仙台市北東地域における広域ポテンシャルマップ（夏季） 
 
図 5-27 仙台市北東地域における広域ポテンシャルマップ（冬季） 
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図 5-28 仙台市北西地域における広域ポテンシャルマップ（夏季） 
 
図 5-29 仙台市北西地域における広域ポテンシャルマップ（冬季） 
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図 5-30 仙台市南西地域における広域ポテンシャルマップ（夏季） 
 
図 5-31 仙台市南西地域における広域ポテンシャルマップ（冬季） 
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図 5-32 仙台市南東地域における広域ポテンシャルマップ（夏季） 
 
図 5-33 仙台市南東地域における広域ポテンシャルマップ（冬季） 
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II. 福岡市 
 概要を表 5-14 に示す．当該エリアにおいて，マップ作成に使用したデータを表 5-15，
夏季・冬季におけるマップの作成結果をそれぞれ図 5-34，図 5-35 に示す． 
 
表 5-14 福岡市におけるモデル地域の概要 
マップ作成エリア 天神・渡辺通地域，博多駅周辺地域，ウォーターフロント地域
地域特性 福岡平野に含まれ，概ね平坦．海岸部は大半が埋立地． 






表 5-15 マップ作成に使用したデータ 
マップ作成に使用したデータ データ年度 
下水道台帳電子データ 管路・マンホール図形情報 平成 24 年 
管路・マンホール接続情報 平成 24 年 
建物現況データ 建物図形情報 平成 24 年 
位置情報 平成 24 年 
延床面積 平成 24 年 
都市計画データ 土地利用データ 平成 24 年 
地形図データ 平成 24 年 
下水流量データ 以下の施設における下水流量 
中部水処理センター 
平成 24 年 
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図 5-34 福岡市における広域ポテンシャルマップ（夏季） 
 
図 5-35 福岡市における広域ポテンシャルマップ（冬季） 
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5.7 下水熱利用システムのエリア規模でのシステム導入効果検討 
















5-37，図 5-38 に示す． 
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図 5-37 幹線全体での一次エネルギー削減量算出のイメージ 
 
 
図 5-38 幹線全体での採熱量算出のイメージ 
  











義する．表 5-16 にシステム導入対象建物の一覧を，図 5-40 に熱利用対象建物の番号およ
びエリアを示したマップを示す． 
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表 5-16 下水熱利用システム導入対象建物一覧 
 




























































































































 図 5-41 に下水熱利用システム導入対象建物毎の一次エネルギー削減量を示す． 
 
図 5-41 各建物の一次エネルギー削減量 
 
図 5-41 より，エリア 2 に属する建物 6 において一次エネルギーを大幅に削減できること
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図 5-42 にシステム導入幹線の下水熱ポテンシャルの変動を示す． 
 
図 5-42 下水熱ポテンシャルの変動 
 
図 5-42 より一次エネルギー削減量と同様，エリア 2 において大幅に下水熱ポテンシャル
が低下していることがわかる．これは前述した建物 6 の影響である．これは一次エネルギ
ー削減量原単位と同様に宿泊施設の採熱量原単位の値についてもその他の建物用途に比べ
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図 5-44 熱利用前の幹線全体の下水熱ポテンシャルマップ 
 
 
図 5-45 熱利用後の幹線全体の下水熱ポテンシャルマップ 
 
図 5-44，図 5-45 より，熱利用を行う建物が密集している地域周辺からポテンシャルが低
下している事がわかる．また，その地域では熱利用前は青色の 450,000～900,000MJ/年なの
に対し，熱利用後は水色 0～450,000MJ/日である．これは，前述した通り大規模な宿泊施設
で熱利用を行うことで急激にポテンシャルが低下するためである．   
 







給マップを作成した．市内に立地する医療，宿泊，商業施設のうち 500kW 以上（住宅 250
世帯相当）の給湯熱需要を持つ大規模施設を対象に，下水熱によって需要を賄える施設を
抽出したところ，21 施設が存在することがわかった．これは，大阪市全域の給湯熱量の約
3.8%に相当する．また，120kW 以上（住宅 60 世帯相当）を対象とする場合は 81 施設（大
阪市全域の給湯熱量の約 6%）が該当するすることがわかった．また，熱供給事業法の適用
を受けるために必要な熱量 21GJ/h のうち，ベース部分として 5GJ/h の下水熱ポテンシャル
が存在する管路を大阪市の管路長にて抽出すると約 250km 存在することがわかった． 
 また，第 4 章で検討した，下水熱利用システムを導入した場合の，一次エネルギー削減
量の原単位を活用し，大阪市内の一街区を対象に，下水熱利用施設が増えた場合の導入効
果の検討を行った．結果として，建物延床面積で約 77 万 m2 を有数街区において，ガスボ
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商業施設のうち 500kW 以上（住宅 250 世帯相当）の給湯熱需要を持つ大規模施設を対象に，
下水熱によって需要を賄える施設を抽出したところ，21 施設が存在することがわかった．
これは，大阪市全域の給湯熱量の約 3.8%に相当する．また，120kW 以上（住宅 60 世帯相
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あとがき 
本論文の成果の一部は，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から
の「次世代型ヒートポンプシステム研究開発／都市域における下水管路網を活用した下水
熱利用・熱融通技術」及び環境省からの「平成 25 年度下水熱等未利用熱のポテンシャル調
査委託業務」における委託業務の結果得られたものである． 
